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I rapporten redovisas vilka möjligheter som finns 
för solvärmesystem med säsongsvärmelager i stora 
värmeförsörjningssystem på 10 till 15 års sikt. 
Studien omfattar fjärrvärmesystem och stora block­
centraler med ett värmebehov som motsvarar 600 m3 
olja per år eller mer. Både tekniska och ekonomiska 
aspekter behandlas.
Den tekniska potentialen i svenska fjärrvärmesystem 
beräknas vara högst 6 TWh värme vilket kan ersättas 
med solvärme per år. Teknisk potential för stora 
blockcentraler beräknas vara högst 50 st centraler 
vilket grovt uppskattas motsvara högst 0,5 TWh 
värme per år.
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Idag saknas en aktuell potentialbedömning av 
solvärmens framtida marknadsförutsättningar och 
möjligheter i Sverige. Sådana bedömningar och 
underlag är nödvändiga vid statliga prioriteringar 
av medel till solvärmeprojekt som är inriktade på 
forskning, teknikutveckling och marknadsintroduk­
tion.
Statens energiverk, Vattenfall och Byggforsknings- 
rådet har gemensamt tagit initiativet till detta 
projekt och har finansierat arbetet. Projektet har 
följts av en referensgrupp som har bidragit med 
värdefulla synpunkter. Referensgruppen har haft 
följande sammansättning:
Ingvar Enqvist, Statens energiverk
Björn Karlsson, Statens vattenfallsverk
Mats Larsson, Statens vattenfallsverk
Hans Lundborg, Theorell+VBB Energikonsulter AB
Michael Rantil, Byggforskningsrådet
Carin Åberg, Statens energiverk
Både Mats Larsson och Björn Karlsson är verksamma 
vid Vattenfalls Älvkarlebylaboratorium.
Gunnar Wernstedt, Theorell+VBB Energikonsulter AB, 
har till stor del svarat för avsnitt 6 om block­
centraler och Börje Ahlgren, VBBkonsult AB, har 
bedömt möjligheterna för säsongslager i bergrum. 
Dessutom har Staffan Lagergren, Roslags Energi AB, 
inledningsvis medverkat i projektet.
Innehållet i rapporten har redovisats och disku­
terats vid ett seminarium hos Statens energiverk 
1989-05-17 före slutlig sammanställning av denna 
rapport.
Jag vill här framföra ett varmt tack till alla som 
medverkat i projektarbetet med syfte att få en all­
sidig beskrivning av solvärmens möjligheter.
Stockholm i juni 1989
Hans Lundborg
41 SAMMANFATTNING
Svängningar hos energipriserna har förändrat det 
svenska energisystemet det senaste decenniet. Vid 
oljeprishöjningen utvecklades flera uppvärmningsal- 
ternativ varav ett alternativ är storskalig sol­
värme. Solystemen har vidareutvecklats och erfaren­
heter har vunnits från genomförda projekt.
Idag saknas en aktuell bedömning av solvärmepoten­
tialen i Sverige. Denna rapport syftar till att 
göra en potentialbedömning och ge underlag för 
statlig prioritering av medel till solvärmeprojekt 
som syftar till teknikutveckling m m.
Rapporten behandlar solsystem på 10-15 års sikt 
med tillämpningar i fjärrvärmeanläggningar och 
blockcentraler där värmebehovet överstiger 2 MW. 
Utgångspunkten är tillämpning av stora solvärmesys­
tem med säsongslager och drift utan värmepump.
Fiärrvärmesvstem
Energianvändningen i svenska fjärrvärmesystem har 
förändrats kraftigt under 1980-talet. Från oljedo- 
minans med nära 90 % av värmeproduktionen baserad 
på olja 1980, till endast 14 % olja 1988.
Fastbränsleanvändningen har ökat kraftigt och många 
nya anläggningar för fastbränsle har uppförts under 
1980-talet.
Genom enkätutskick och besök hos representativa 
energiverk har tekniska förutsättningar för sol­
värme undersökts. En enkät har skickats till 50 st 
kommunala energiverk med frågor om tekniska förut­
sättningar för storskalig solvärme. En sammanfatt­
ning av enkäten redovisas i rapporten. Två av fem 
uppger att man planerar för ombyggnad av hetvatten- 
central. Planerna domineras av konvertering till 
gasol eller naturgas. Två av 34 st redovisade om- 
byggnadsplaner gäller solvärme. 38 % av de som 
svarat uppger "medel" eller "stort" intresse för 
solvärmeproj ekt.
I samband med fallstudier har ett 15-tal energiverk 
besökts. Besöken har gjorts för att sammanställa 
aktuella underlag beträffande dagens tekniska 
utformning och förutsättningar för solvärme. Fall­
studien visar att 40 % av besökta energiverk 
skulle kunna vara aktuella för solvärme inom 15 år 
med hänsyn till dagens tekniska förutsättningar.
5Omfattningen av fallstudien är så begränsad att 
nationella slutsatser inte kan göras på statistiskt 
säkra grunder. Antas ändå att samma förhållande 
råder för övriga orter blir solvärmepotentialen 
(bruttopotential) i Sverige ca 6 TWh/år. Kraft­
värme, naturgas och andra ekonomiskt konkurrerande 
alternativ gör att potentialen begränsas ytterli­
gare. Se avsnitt 7.
Blockcentraler
Ett minskat antal blockcentraler och på samma sätt 
som hos energiverk, en kraftigt minskad oljeanvänd- 
ning, har påverkat blockcentralernas energianvänd­
ning kraftigt under 1980-talet.
En enkät och fallstudie för 6 st anläggningar har 
genomförts på likartat sätt som för energiverk. 
Fallstudierna har inriktats på enkätsvar där de 
tekniska förutsättningarna för solvärme bedömts 
vara goda.
Ca 50 st blockcentraler med energianvändning mot­
svarande 600 m3 olja/år eller mer, bedöms maximalt 
vara möjliga eller lämpliga för solvärme. Andra 
ekonomiskt konkurrerande alternativ begränsar även 
här potentialen ytterligare. Även mindre blockcen­
traler kan vara lämpliga/möjliga för solvärmesystem 





Under de senaste femton åren har Sveriges energi­
system genomgått en kraftig förändring. Inte minst 
den kraftiga oljeprishöjningen har framtvingat 
forskning och utveckling av alternativ för fram­
tiden.
Under sjuttiotalet ökade bl a satsningen på sol­
värme och såväl flera små som stora solvärmesystem 
har byggts. Större delen av solfångarna installera­
des i början på åttiotalet. Senare har bl a olje­
priset fallit och allt färre solfångare har instal­
lerats. Senaste årens utvärdering av genomförda 
projekt och systemutveckling påvisar olika möjlig­
heter för stora solvärmesystem i fjärrvärmeanlägg­
ningar och gruppcentraler.
Idag saknas en aktuell potentialbedömning av sol­
värmens framtida marknadsförutsättningar i Sverige. 
Ett sådant underlag är nödvändigt vid statliga 
prioriteringar av medel till solvärmeprojekt som 
rör teknikutveckling, marknadsintroduktion och 
forskning.
2.2 Syfte
Projektet avser att ge underlag för en bedömning av 
solvärmens tekniska och ekonomiska möjligheter att 
introduceras i Sveriges energisystem på 10-15 års 
sikt.
2.3 Avaränsningar och tidsaspekter
Studier de senaste åren har visat att den totala 
energikostnaden för solvärmesystem minskar med 
ökande storlek. Både för system med värmepump och 
utan värmepump, planar kostnaden ut vid dimensione­
rande effekt över 1 till 2 MW (Källa Abel, E 
R148: 1984). Senare forskning och beräkningar visar 
också att ekonomin är betydligt bättre för stora 
system framför allt med hänsyn till kostnad och 
förluster från berglager (lager större än 
100 000 m3).
Redovisningen här inriktas på solvärmeanläggningar 
för stora värmesystem som gäller fjärrvärme eller 
blockcentraler (ibland benämns dessa gruppcentra­
ler) . Ingen klar definition finns för dessa system 
men här studeras värmesystem med värmebehov större 
än ca 2 MW. Vid dessa värmebehov är det möjligt att
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anlägga bergrumslager av den typ som redovisats i 
rapporten "Säsongslagrad solvärme i Kungälv", Bygg- 
forskningsrådet R104:1988, utan att lagerförlus­
terna blir för stora. Här behandlas således ej 
blockcentraler för mer begränsad bebyggelse. I 
grova tal kan man utgå från att värmesystemet be­
tjänar bebyggelse med mer än ca 400 lgh eller 
30 000 m2 våningsyta.
Företrädesvis inriktas studien på solsystem med 
säsongslager i berg vid höga temperaturer (upp till 
100“C) och drift utan värmepump.
Potentialbedömningen inriktas på de närmaste 15 
åren. Med hänsyn till knapp tillgång på mark och 
höga markpriser i Sveriges tre största städer, 
behandlas ej dessa i denna rapport.
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3 GENOMFÖRDA STORA SVENSKA PROJEKT
3.1 Allmänt
Det finns ett stort antal skrifter och forsknings­
rapporter som de senaste åren behandlat solenergi 
eller lager. Däremot finns endast ett fåtal färdig­
byggda stora solvärmeanläggningar med säsongslager. 
I Sverige har bl a sex större fullskaleanläggningar 
byggts den senaste tioårsperioden. Dessa anlägg­
ningar har givit praktiska erfarenheter och kunskap 
om kostnader för solvärmesystem.
Nedan sammanfattas kort fakta om svenska anlägg­
ningar men naturligtvis finns även viktiga erfaren­
heter utomlands som också utnyttjats i de genom­
förda svenska projekten.
3.2 Genomförda svenska projekt
Följande sex stora solvärmeanläggningar har byggts
och tagits i drift i Sverige:
Nr Anläggning Idrift år Sol fångararea
1 Ingelstad la 1979 1 300
2 Lambohov 1983 *) 2 700
3 Torvalla 1982 1 800
4 Lyckebo 1983 4 300
5 Ingelstad lb 1984 1 400
6 Nykvarn 1985 4 000
*) 1978 byggdes en första solanläggning.
I rapporten "Storskalig solvärmeteknik i Sverige" 
(BFR R24:1988) beskrivs anläggningarna översikt­
ligt. De behandlas också med forskares kommentarer 
och synpunkter i "Säsongslagrad solvärme i Kungälv" 
(BFR104:1988) . Beskrivnigen här begränsas därför 
till några korta kommentarer om respektive system.
Inqelstad la
Solvärmeanläggningen uppfördes med markuppställda 
koncentrerande solfångare (enaxligt solföljande). 
Lagret består av en vattenfylld isolerad betongtank
9ovan mark. 1984 byggdes anläggningen om till Ingel- 
stad lb.
Lambohov
De plana solfångarna har 1-glas och är integrerade 
med tak. Lagret är en vattenfylld isolerad berg­
grop. En eldriven värmepump ingår i systemet.
Torvalla
Markförlagda solfångarfält har här försetts med 
samlingsrör längs solfångarmodulers kortsidor. 
Anläggningen är ansluten till ett fjärrvärmesystem 
och är den första med markuppställda solfångarmo- 
duler.
Lvckebo
Anläggningen har markuppställda plana högtempera- 
tursolfångare. Lagret är ett vattefyllt, oisolerat 
och ringformat bergrum. En elpanna används för 
simulering av solfångare.
Inqelstad lb
Vid ombyggnaden av Ingelstad la till lb ersattes 
solfångarna med nya plana högtemperatursolfångare 
som är fast monterade. Värmeväxlare i solfångar- 
kretsen byttes och flödesstyrningen ändrades. Samma 
värmelager utnyttjas som tidigare.
Nykvarn
Högtemperatursolfångare används här i ett relativt 
enkelt system kopplat till fjärrvärme. Ackumulator 
utnyttjas för korttidslager. För närvarande pla­
neras en utbyggnad av anläggningen.
3.3 Teknikutvecklingsläge
Mot bakgrund av erfarenheterna från de första 
svenska solvärmeexperimenten i slutet på 1970-talet 
har tekniken under 80-talet utvecklats. Detta har 
inneburit lägre kostnader, högre prestanda och 
bättre beständighet. Resultaten, som kan avläsas i 
de projekt som genomförts de senaste åren, samman­
fattas i korthet här.
Under 80-talet har utvecklats:
teknik för byggnad av storskaliga solvärmean­
läggningar
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plana, fast monterade soifångare med goda 
prestanda i temperaturområdet 60-90°C
konstruktioner baserade på beprövade åldersbe- 
ständiga material’1
effektivare, förenklade systemlösningar
Under 80-talet har ett antal anläggningar byggts 
med jämförbar prestanda men till successivt lägre 
kostnader, se figur. Utvecklingen har drivits av 
entreprenörer och tillverkare. Kostnaderna har nu 
nått en nivå så att en ökad någorlunda kontinuerlig 
produktionsvolym krävs för att kostnaderna skall 
kunna reduceras nämnvärt ytterligare. (För närva­
rande finns i Sverige två konstellationer av till­
verkare/entreprenörer som kan offerera storskaliga 
solvärmeanläggningar.)
200 240 280 320 360 400 440 480




Figur 1: Kostnad - prestanda för solfångardelen i 
några solvärmeprojekt. Energipriset är beräknat med 
6 % real ränta och 20 års avskrivningstid.
Källa: Föredrag Larsson M, Vattenfall
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Mätningar och beräkningar har påvisat möjligheterna 
att öka det årliga utbytet från dagens 330 kWh/m2, 
till mellan 400 och 500 kWh/m2. Laboratorieförsök 
och experiment i pilotskala visar att detta är 
tekniskt möjligt, men det är osäkert vilka åtgärder 
som kommer att visa sig kostnadseffektiva. Statligt 
stödda forskningsinsatser pågår.
Systemmässigt har den storskaliga solvärmen för­
enklats och effektiviserats. Högskolesatsningar på 
systemanalys och utveckling av simuleringshjälp- 
medel har lett till effektivare rördragningar i 
solfångarfält, lägre kulvertförluster och till 
vedertagna dimensioneringsnormer för val av sol- 
fångarytor och lagerstorlekar. Utvecklingsarbetet 
har generellt stimulerats genom ett omfattande 
internationellt samarbete framför allt inom ramen 
för IEA.
Tekniken för värmelagring i bergrum anses i allmän­
het vara känd. Viss osäkerhet kvarstår kring vär­
meförlusternas storlek vid högtemperatulagring. 
Analys- och utvecklingsinsatser pågår från de prak­
tiska erfarenheterna från Lyckeboprojektet.
De specifika kostnaderna för värmelagring i bergrum 
ökar med minskad lagervolym vilket gör att berg- 
rumslager inte är kostnadseffektiva när lagervo­
lymen understiger 80 - 100 000 m3 t ex för mindre 
blockcentraler. Här krävs annan teknik som ger 
lägre specifika kostnader. För närvarande pågår 
utveckling av groplager med och utan isolering. Det 
är nödvändigt att en sådan utveckling lyckas för 
att solvärme skall kunna bli ett alternativ med 
stor potential i mindre system.
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4 NYCKELUPPGIFTER OM SOLVÄRMESYSTEM OCH LAGER
4.1 Systemutformning, krav på markytor m m
Internationellt men även nationellt förekommer 
olika systemlösningar och utvecklingen har visat 
olika egenskaper hos respektive system. Lokala 
förhållanden gör t ex att en lagertyp kan utnytt­
jas i ett fall medan en annan lagertyp utnyttjas i 
nästa fall. Dessutom står valet naturligtvis inte 
bara mellan ovan nämnda lagertyper utan en rad 
hänsyn måste tas innan lämplig ekonomisk systemut­
formning kan fastslås.
Här är några viktiga faktorer som måste analyseras 
i förstudier och beaktas vid systemval:
- lagringsmöjlighet
- värmebehov (effekt och energi)
- temperaturbehov hos värmesänka
- markutrymme för solfångare
- klimat, skuggningsförhållanden m m
- avstånd från solfångare till värmesänka
- miljöhänsyn, utseende m m
Det är svårt att generellt rangordna dessa faktorer 
efter betydelse. Ett viktigt utgångskriterium för 
att solvärme över huvud taget skall vara möjlig är 
naturligtvis att disponibelt markutrymme finns. 
Speciellt i storstadsområden och tätbebyggda om­
råden kan marktillgången vara knapp och marken är 
samtidigt dyr. Svenska forskares erfarenheter från 
senaste året ger ett riktvärde; ca 15 000 m2 mark­
yta krävs per MW ansluten värmeeffekt vid säsongs­
lager med ca 75 % solenergitäckning (dagens pres­
tanda) .
Även andra faktorer måste beaktas liksom vid andra 
typer av förstudier och projektering. Speciella 
hänsyn måste tas till befintligt värmesystems stan­




Tekniken med olika typer av solfångare har utveck­
lats kraftigt och plana solfångare har visat sig 
vara konkurrenskraftiga även vid anläggningar för 
höga temperaturer. (Nära 100°C.)
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Prestanda för plana solfångare har också närmat sig 
vakuumrör-solfångare och därför kan det vara till­
räckligt att som här i en studie av potentialen för 
de närmaste 15 åren, beakta lösningar med plana 
solfångare. Ytterligare förbättringar och nya kon­
struktioner kan ge bät£re konkurrenskraft men egen­
skaperna hos dessa solfångare är idag dåligt kända.
Av plana solfångare finns de som är utformade för 
låg respektive hög temperatur. Valet av solfångare 
beror bl a på värmesystemets (värmesänkans) tempe­
raturkrav. Generellt är det visat att värmeproduk­












0 20 40 60 80 100 Tq/°C
a. plan selektiv (1-glas konventionell)
b- plan selektiv (2.generation)
c. evakuerat rör (1.generation)
evakuerat rör (2.generation) + högeffektiva plana solfångare
(3.generation)
Figur 2: Drifttemperaturens inverkan på solfångares 
värmeproduktion.
Källa: Wahlman, E; R147:1984
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Senaste tidens provning av solfångare i laborato­
rium, visar att verkningsgraden har kunnat ökas på 
plana solfångare. Exempel på solfångarkonstruktion 
som provats den senaste tiden visas nedan.
Provning av solfångare hos Statens provningsanstalt 
i Borås har bl a visat intressanta resultat beträf­
fande ytskydd, tekniska prestanda och korrosion.
Bl a kan glastäckskivor spricka eller lossna, ab- 
sorbatorer kan bågna så att täckskivor krossas, 
absorbatorns ytbeläggning kan skadas efter korro­
sion vid olämplig utformning. Erfarenheter från de 
svenska stora solprojekten, t ex Nykvarn, visar att 
problemen varit små.
Figur 3: Exempel på solfångarkonstruktion 1988. 
Källa: Solsam.
Svenska tillverkare och leverantörer av solfångare 
idag har här undersökts genom sökning i Bonniers, 
databas Kompass Sverige, information inhämtad från 
Byggtjänst och kontroll av Provningsanstaltens 
listor över provade solfångare. Mot bakgrund av den 
stagnerande marknaden återfinns endast ett fåtal 
aktiva leverantörer av solfångare i Sverige.
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Även andra tillverkare och importörer förekommer i 
Sverige men flertalet av dem inriktar sig på små­
husmarknaden och kräver ibland självbyggeri. Vissa 
är enkelt utformade och har låga prestanda.
Det är inte känt att någon marknadsundersökning på 
senare år behandlat tillgängliga leverantörer av 
solfångare. Det har heller inte ingått i detta 
projekt att beskriva utbudet på marknaden.
4.3 Lager
Värmelager för stora system kan utformas på ett 
antal olika sätt och valet beror naturligtvis på 
de lokala geologiska förutsättningarna. I Sverige 
har vi exempelvis normalt sett gynnsamma bergför­
hållanden för att kunna anlägga lager. 1985 gjorde 
VBB en studie av potentialen för säsongslager i 
svenska fjärrvärmesystem. Inriktningen var då ej 
solvärme men geologiska förhållanden analyserades. 
(BFRs R112:1985)
Lagring kan ske vid lägre temperatur eller vid 
högre temperatur än värmesänkan. I det senare fal­
let krävs inte temperaturhöjning med t ex värmepump 
vid urladdning av lagret. I vissa rapporter, t ex 
BFRs "Energi i byggd miljö" G16:87, har man konsta­
terat att drift utan värmepump i stora system måste 
medges av ekonomiska skäl och därför måste lagertyp 
för tillräckligt hög temperatur väljas.
I BFRs rapport "Solvärmeteknik" (G12:1987), anges 
följande lagertyper som möjliga för drift utan 
värmepump:
- Bergrum
- Borrhålslager i berg




Den senaste tidens studier visar på många tänkbara 
utvecklingslinjer inom lagerområdet. Högtemperatur- 
lager i berg och i isolerade gropar förefaller idag 
vara de mest närliggande möjligheterna för fjärr­
värmesystem och stora gruppcentraler. I området 
5 000 - 50 000 m3 lagervolym anses isolerade lager 
ha sin plats. Stora resurser läggs ned på forskning 
och kan påverka möjligheter för små och medelstora 
system.
För bedömning av solvärmepotential i detta projekt 
studeras bara stora anläggnigar av den typ där 
värmepump inte används men det utesluter inte att 
det även finns framtida möjligheter för system med 
värmepump.
Berglager för hetvatten
Möjligheterna att utföra bergrum i Sverige kan 
generellt sägas vara goda.
Detta gäller i första hand den huvuddel av landet 
där berggrunden utgörs av urberg. Vidare förutsätts 
att bergrummen ges lämpliga dimensioner samt att 
viss flexibilitet finns vid lokalisering och orien­
tering.
Med rimliga dimensioner menas i detta sammanhang 
konventionella mått i likhet med de som används för 
exempelvis oljelagring med spännvidd om ca 20 m och 
höjd ca 30-40 m.
I de delar av landet som upptas av sedimentära 
bergarter är förhållandena mera skiftande och här 
bedöms möjligheterna att ekonomiskt utföra bergrum 
med de volymer som är aktuella, ca 100 000 - 
1 milj m3, generellt som mindre goda.
Sedimentära bergarter finns i stora delar av Skåne, 
på Öland och Gotland, längs Smålandskusten, inom 
ett mindre område i Östergötland, i Närke, i 
Siljansringen i Dalarna samt i ett band längs stora 
delar av fjällkedjan.
Vid en ekonomisk optimering av ett berglageralter- 
nativ får de bergtekniska förutsättningarna, för- 
stärkningsbehov, avstånd till värmeverk eller 
gruppcentral samt möjlighet att utföra tillfarts­
tunnlar etc vägas samman.
En total lagerkostnad på 130 kr/m3 bergvolym i 1988 
års prisnivå som kalkylerats i Kungälvsfallet (BFRs 
R104:1988) bör betraktas som en relativt låg, men
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möjlig kostnad för bergrum. Kostnaden kan variera 
från fall till fall p g a andelen sprickbildning 
etc.
4.4 Meteorologiska data
Solinstrålningen indelas i direkt och diffus strål­
ning. Koncentrerande solfångare kan bara utnyttja 
direkt solinstrålning medan plana solfångare som 
behandlas i denna rapport, utnyttjar både direkt 
och diffus strålning. Det är den direkta solin­
strålningen som av klimatparametrar har störst 
inverkan på prestanda.
Värden på solinstrålningen i Sverige redovisas 
utförligt av Weine Josefsson i rapporten R112:1987 
från Byggforskningsrådet. Både värden beträffande 
globalstrålning och direkt strålning redovisas. 
Isolinjer för års- och månadsmedelvärden redovisas 
på kartor över Sverige.
Nedan visas som illustrerande exempel isolinjer för 
årsvärden av globalstrålning mot sydvänd 30° lutan­
de yta för perioden 1961 - 1983. Medelårsvärdena i 
Sverige ligger i stort sett mellan 800 och 1 100 kWh/m2.
Här kan vi konstatera att stora skillnader i meteo­
rologi förekommer mellan olika platser och en pla­
nering av ett solvärmesystem bör behandla dessa 
hänsyn. I nedanstående fallstudier har det inte 
varit möjligt att gå in på meteorologiska frågor 
utan utgångspunkten har varit att inga meteoro­
logiska begränsningar finns.
4.5 Ekonomi
Kostnaden för nyttiggjord värme från stora sol- 
fångaranläggnigar har minskat i fast penningvärde 
samtidigt som anläggningskostnaden per m2 har mins­
kat. Total värmekostnad räknat i 1985 års kostnads­
läge har närmat sig 40 öre/kWh enligt forsknings­
rapporter. Vid omräkning till 1989 års kostnadsläge 






Figur 4: Isolinjer för årsmedelvärden av global­
strålning i kWh/m2 mot sydvänd 30° lutande yta. 
Källa: Josefsson W. Solinstrålningen i Sverige. 
BFR-rapport R112:1987.
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Figur 5: Verklig värmekostnad inkl drift och under­
håll. Kostnadsläge 1985. Kalkylränta 4 % (real­
ränta) .
Källa: BFR, Energi i byggd miljö; G16:1987
Observera i figur 5 att anläggning 7 och 8 endast 
är förprojekterade och inte genomförda som övriga 
anläggningar i figuren.
I den senaste Kungälvsrapporten (R104:1988) redovi­
sas 35 öre/kWh som värmeproduktionskostnad vid 4 % 
realränta.
5 POTENTIAL I FJARRVARMESYSTEM
5.1 Allmänt
Här görs en grov indelning av svenska fjärrvärme­
system i kraftvärmeorter, värmepumporter, fastbrän- 
sleorter och övriga orter. En beskrivning görs här 
såväl av statistik om hittillsvarande utbyggnad 
som prognoser om fortsatt utbyggnad.
Dessa orter med kraftvärme, värmepumpar och fast­
bränsle kan vara "konkurrenter" till solvärmesystem 
i den mån man gjort stora investeringar som skall 
avskrivas och därmed har låst sina möjligheter till 
nyinvesteringar. Dessutom finns speciella tempera­
turkrav på fjärrvärmesystemet när man har kraft- * 
värme eller värmepumpar.
Indelningen nedan tjänar som underlag till ytter­
ligare dokumentation av fjärrvärmesystem med hänsyn 
till anläggningsstandard och investeringsbehov m m 
i avsnitten nedan. Uppgifter från en enkät redovi­
sas i ett särskilt avsnitt.
5.2 Statistik och prognoser 
5.2.1 Fjärrvärme
Enligt Värmeverksföreningen levererades vid ut­
gången av 1986 fjärrvärme till 1,32 milj flerbo- 
stadshus och till 0,10 milj småhus. Därav har 
49 000 småhus individuella abonnemang. Av värme­
leveranserna gick 55 % till flerbostadshus medan 
6 % gick till småhus.
Enligt FoB 1985 var 0,12 milj lägenheter i småhus 
anslutna till fjärrvärme. Energistatistiken för 
samma år från SCB anger ett lägre tal; 0,09 milj 
småhus. Enligt FoB 1985 var 1,24 milj lägenheter 
anslutna till fjärrvärme. Energistatistiken från 
SCB anger 1,23 milj lägenheter.
SCB har redovisat några orsaker varför uppgifterna 
skiljer sig åt och konstaterar att bl a olika frå­
geformuleringar om värmesystem förekommit i de 
olika undersökningarna.
Antalet småhus byggda 1976-1985, med fjärrvärme som 
huvudsaklig värmekälla 1986, var enligt SCB ca 
40 000. Antalet lägenheter i flerbostadshus byggda 
1976-1985 var ca 120 000 st. Vid en jämförelse med 
statistiken över värmesystem ovan, framgår tydligt
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att andelen fjärrvärmeanslutna småhus har ökat 
starkt. Värmeleveranserna till småhus är fortfa­
rande små i förhållande till totalt levererad 
värme.
Prognoser fjärrvärme
Olika utredningar har presenterats under 1980-talet 
och utredningsresultaten pekar på något olika för­
väntad utveckling av fjärrvärmeleveranserna men i 
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Figur 6: Fjärrvärmeprognos enligt Waldenbyutred- 
ningen (TW-utredningen).
Det är huvudsakligen centralt placerade fastigheter 
som kommer att anslutas till fjärrvärmesystemen i 
framtiden. Perifera öar med bebyggelse samt gles­
bebyggelse som t ex småhus kommer knappast anslutas 
till fjärrvärme.
5.2.2 Kraftvärme
Elproduktionen i kraftvärmeverken har minskat kraf­
tigt från slutet på 1970-talet till mitten på 1980- 
talet. (Från ca 5 TWh till 1 TWh.) Ändå pågår dis­
kussioner om och projekt med nya kraftvärmeanlägg- 
ningar med anledning av ett förväntat ökat produk­
tionsbehov vid kärnkraftsavveckling.
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Figur 7: Orter med kraftvärmeverk 1985 
Källa: Statens energiverk.
Nr 19 Oxelösund är dock ingen fjärrvärmerörelse.
Sedan har anläggningar tillkommit. Enligt WFs 
statistik har ytterligare två små medlemsverk 
tillkommit med kraftvärmeproduktion 1987, nämligen
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Hallsberg och Nybro (4 MW resp 3 MW installerad 
eleffekt). Totalt finns 19 st medlemsverk med 
kraftvärme.
Prognoser kraftvärme
Kommunerna har under slutet av 1970-talet och fram­
för allt under början av 1980-talet, investerat i 
nya produktionsanläggningar. Dessa är ofta fast- 
bränsleeldade. Endast i ett fåtal fall är anlägg­
ningarna utformade så att de kan anordnas för 
kraftvärmeproduktion.
När det gäller prognoser för framtiden är frågorna 
kring kraftvärme svåra. Bl a den framtida kärn- 
kraftsavvecklingen har stor inverkan på kommande 
utbyggnad både vad gäller omfattning och när den 
nya kraftproduktionen kan bli aktuell. Även ekono­
miska förutsättningar som skatter, miljöavgifter 
m m påverkar kraftvärmens utbyggnad.
Befintliga anläggningar hade 1986 en produktions­
potential om 6-7 TWh el varav endast ungefär hälf­
ten utnyttjades. Trots detta har några kraftvärme- 
anläggningar börjat byggas på nya orter i slutet på 
1980-talet och ytterligare orter diskuteras.
Enligt Waldenby-utredningen (1987) skulle en rimlig 
potential för kraftvärme ge 15 - 20 TWh el. En 
fullständig satsning på naturgas med bl a kraft- 
värmemaskiner (dieslar, "combined cycles") med högt 
elutbyte och miljövänlighet, skulle kunna tillföra 
systemet ytterligare ca 5 TWh el.
En slutsats från Waldenby-utredningen är att ut- 
byggnadspotentialen för kraftvärme är två till tre 
gånger så stor som nuvarande utbyggnad. Potentialen 
föreligger redan p g a befintliga fjärrvärmesystem. 
Hinder för utbyggnad är i första hand ekonomiska 
men även s k institutionella (bl a krävs samverkan 
mellan stat, kommuner och olika producenter).
Utredningen och dess siffermaterial omfattar en 
omfattande utbyggnad kallad "dammsugning", till 
132 st kraftvärmeorter att jämföra med nuvarande 
19 st.
Värmeverksföreningen har sedan undersökt planerna 
för utbyggnad av kraftvärme. Under 1988 bedömdes 
tillkommande kraftvärme till 1995 bli knappt 2 TWhe 
och efter 1995 planeras 5-8 TWhe tillkomma.
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Mot bakgrund av detta material kan det vara svårt 
att se en klar utveckling av Sveriges kraftvärme- 
utbyggnad. Utbyggnaden beror mycket på den stun­
dande kärnkraftsavvecklingen. Inom en tioårsperiod 
antar vi här att 5-10 nya orter kan förväntas få 
kraftvärme. Vi antar också att dessa nya orter är 
relativt stora fjärrvärmeorter helt utan kraftvärme 
idag.
5.2.3 Fastbränsle
Fastbränsleeldning i fjärrvärmeorter framgår av 






Här kan naturligtvis bränsleanvändningen förändras 
med tiden men möjligheten att elda fastbränsle 
kvarstår. Vid byte av pannor eller nybyggnation 
gäller naturligtvis fastbränslelagen med dess krav 
på utförande för alla anläggningar.
Av statistik för 1987 framgår inte hur många som 
sammanlagt har haft fastbränsleeldning. I bilaga 1 
redovisas tabeller med orter som haft fastbränsle­
eldning enligt ovanstående indelning. En genomräk­
ning visar att sammanlagt använde 86 st medlemsverk 
fastbränsle. Uppgifter om 1988, från värmeverks- 
föreningen visar att hela 2/3 av värmeproduktionen 
i verken producerades med fastbränsle.
Prognoser fastbränsle
1984 gjorde Statens energiverk en omfattande utred­
ning om fasta bränslen. Tillgångar, kostnader och 
konkurrensutsikter redovisades. För fjärrvärmesek­
torn konstaterades att kol gav de lägsta uppvärm- 
ningskostnaderna. Stora lokala skillnader gör att 
inhemska bränslen kan vara billigare på vissa 
orter. Inhemska bränslen bedömdes generellt bli 
billigare än kol i början på 1990-talet.
Efter 1984 har energipriserna förändrats kraftigt. 
Fortfarande är t ex kol ett intressant alternativ. 
Däremot har miljömässiga faktorer och krav betyd­
ligt större tyngd idag än för bara några år sedan.
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5.2.4 Värmepumpar
I de orter som försetts med värmepumpar i fjärr­
värmesystemet har det varit speciellt viktigt att 
bevaka fjärrvärmetemperaturen och det kan förväntas 
att åtminstone returtemperaturen är generellt sett 
låg i dessa orter.
Av bilaga 1 framgår Värmeverksföreningens medlems- 
verk med värmepumpar 1987. Sammanlagt använde 49 st 
verk värmepumpar. Därefter har vissa värmepumpar 
tillkommit. Se t ex nedan besökta anläggningar.
Prognoser värmepumpar
Stora värmepumpar har i stor utsträckning instal­
lerats i fjärrvärmesystem under senare år. Ytter­
ligare omfattande värmepumpsutbyggnad i fjärr- * 
värmenäten bedöms ej sannolik. Ett litet antal 
förbränningsmotordrivna värmepumpar och absorp- 
tionsvärmepumpar kan förväntas bli konkurrenskraf­
tiga. Antalet fjärrvärmeorter med behov av låga 
fjärrvärmetemperaturer p g a nya värmepumpar, be­
döms bara öka marginellt.
Dessutom förväntas inte befintliga värmepumpar ha 
så lång teknisk livslängd och avskrivningstid som 
t ex fastbränslepannor. Med realt höjda elpriser 
och krav på minskad användning av CFC, är det tro­
ligt att värmepumpar tas ur drift i flera fjärr­
värmesystem under 1990-talet.
Spillvärmekällor är i detta sammanhang en konkur­
rent till solvärmeanläggningar och därför måste 
statistik och potential för spillvärmeutnyttjande 
också bedömas. Huvuddelen av den spillvärme som 
utnyttjas i fjärrvärmesammanhang utnyttjas idag med 
hjälp av värmepumpar men för framtiden måste man 
beakta såväl spillvärme för direktanvändning som 
spillvärme för värmning via värmepump.
5.3 Enkät för insamling av uppgifter
Ovanstående uppgifter har sammanställts som en bas 
för enkät och fallstudier samt potentialbedömning 
nedan.
Enkätgenomförande
Syftet med den genomförda enkäten var att ta reda 
på huvudsakliga förutsättningar för genomförande av 
solvärmeprojekt hos respektive energiverk. Ett 
urval av de som svarat på enkäten fick sedan besök
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för kontroll och insamling av kompletterande upp­
gifter om förutsättningar i fallstudier. Några 
frågor i enkäten handlade om personalens subjektiva 
uppfattning om solvärme. Syftet var att belysa 
personalens intresse för solvärmeprojekt.
Enkätens utformning framgår av bilaga 2.
1987 hade Svenska värmeverksföreningen 146 st med- 
lemsverk som värmeproducenter. Denna studie har 
omfattat enkätutskick till ca 50 st medlemsverk. 
För att någorlunda representativt välja verk med 
lämplig urvalsgrund för utskick, bör valet inte 
ske slumpvis.
En genomgång av alla medlemsverk visar följande 
förekomst av några i detta sammanhang viktiga kate­
gorier av produktionssystem:











Summan är ej 100% eftersom verk ofta samtidigt har 
anläggningar med flera av ovanstående kategorier. 
1987 hade 49 st verk enbart fastbränsle, 21 st verk 
enbart värmepumpar men bara ett verk (Nybro) hade 
enbart kraftvärme. Senare kan naturligtvis situa­
tionen ha förändrats men denna information är den 
senast kända från Värmeverksföreningens statistik.
För enkätutskick i detta projekt valdes följande 
fördelning:
Kategori 1987 Antal utskick
Kraftvärmeorter 5 
Orter med enbart värmepumpar 10 
Orter med enbart fastbränsle 20 
Övriga orter 15
Totalt: 50
Vidare antas de framtida solvärmesystemen förekomma 
huvudsakligen i södra Sverige främst beroende på 
tillgänglig solinstrålning. Därför skickades en­




Vid utskick av enkäten uppmanades energiverken att 
svara även om man inte hade planer för solvärmean­
läggningar. Det visade sig vara svårt att få in 
svar och endast 13 st kom in inom angiven svarstid. 
Därför kontaktades energiverken per telefon och 
påminnelse skickades ut. Något försenat erhölls 
32 st svar.
Av inkomna svar har vi sammanställt följande:
A Planerad ombyggnad 
Ombyggnad av hetvattencentral:
- nej 12 st
- ja 13 st
- ej svar 7 st
Av de som svarat ja, anger samtliga att planerad
ombyggnad skall ske någon gång åren 1989-1995. 
Många anger här nytt eller nya bränslen.
För planerad ombyggnad i enkätens A-del, har många 




- ej svar 10
Här kan vi klart konstatera att många ser gas som 
ett huvudalternativ för den närmaste framtiden.
B Tillgängliga markytor för solfånqare
Allmän tillgång på ledig markyta:
- god 11 st
- mindre god 15 st
- ej svar 6 st
När man närmare studerar angivna markytor visar det 
sig att många inte svarat. Enligt telefonkontakter 
är det svårt och tidskrävande att uppskatta vad som 
är "tillgänglig markyta". Tänkbara ytor har t ex 
skog eller annan användning och det är oklart om 
de är tillgängliga före prövning i kommunen.
En indelning av angivna svar har gjorts på följande 
sätt. Totalt angiven markyta har dividerats med 
totalt abonnerad effekt:
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- större än 15 m2/kW
- större än 1 men mindre än 15 m2/kW






Här kompletterar lämpligen besök för att skaffa 
säkrare underlag om förutsättningarna.
C Temperaturnivå i fiärrvärmenätet
Framledningstemperaturen vid maxlast antyder ofta 
om temperaturnivån är hög i nätet. Inkomna svar 
visar:
- temperatur lika med eller
högre än 110°C 23 st
- temperatur lägre än 110°C 7 st
- ej svar 2 st
Av de som svarat på enkäten är det många som kan ha 
besvärande hög temperaturnivå i nätet. Avgörande 
är möjligheterna att kunna sänka nivån.
D Intresse för solvärmeproiekt
- stort 4 st
- medel 8 st
- svagt 14 st
- obefintligt 5 st
- ej svar 1 st
Av de som är intresserade av solvärme har flera 
redan engagerat sig i någon form av projekt. Av de 
som inte alls svarat på enkäten (18 st) kan man 
förmoda huvudsakligen har ett svalt intresse för 
solvärme. Några har angett att man har dåligt med 
tid för att svara på alla enkäter som skickas. Det 
finns skäl anta att man undviker svar/engagemang 
för att t ex slippa besök med ytterligare frågor.
5.4 Besök för komplettering med uppgifter
Besök har gjorts för att komplettera och bedöma 
redan lämnade enkätsvar samt göra en fallstudie för 
respektive anläggning. Mot bakgrund av lämnade svar 
finns det anledning att inte ta fasta på vissa 
svar. T ex har det varit svårt för energiverkens 
personal att svara på vilka ytor som skulle kunna 
utnyttjas för solfångarfält. Nedan följer en kort 
sammanfattning av fallstudie för respektive anlägg­
ning.
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Av de som svarat på enkäten valdes ett represen­
tativt antal anläggningar ur varje kategori som 
redovisats i avsnitt 5.3. Totalt 15 anläggningar. 
Anläggningarna valdes ut i bokstavsordning från 
respektive grupp. Ett besök hos Aie Fjärrvärme AB 
genomfördes ej p g a att spillvärme dominerar där 
(50 %) och gör solvärme olämpligt.
5.4.1 Mjölby Svartådalens energiverk
Allmänt
Energiverket har flera produktionsanläggningar i 
trakten bl a svarar man för driften i Skänninge.
Här har huvudanläggningen för fastbränsle i Mjölby 
studerats vilken kallas "Sörbyanläggningen".
Produktionsanläggnina
Den nya anläggningen för fastbränsle blev klar i 
maj 1987. Förutom torv och flis utnyttjas olja och 
el. Installerad effekt är 12 MW fastbränsle, 16 MW 
olja och 6 MW el. Dessutom finns en ackumulator med 
2 000 m3 volym och rökgaskylare i produktionsan- 
läggningen. Man har inga planer på ombyggnad.
Markytor för solfångare
Stor markyta finns intill produktionsanläggningen. 
Marken är till stor del skogsmark och tillhör ett 
rekreationsområde.
Temperaturnivå i fjärrvärmenätet
Framledningstemperaturen kan anses vara normal 
medan returtemperaturen med dagens driftsätt är 
låg. Syftet är att utnyttja rökgaskylaren så bra 
som möjligt.
Slutsatser
Främst med hänsyn till de stora investeringar som 
nyligen gjorts i fastbränslesystemet och behovet av 
låg returtemperatur för rökgaskylning, bedöms sol­
värme vara aktuell först om ca 15 år. Dagens rör­
liga kostnad är låg och därför kan knappast solvär­
mesystem konkurrera så länge den nu nya fastbrän- 
sleanläggningen kan utnyttjas.
Delar av det närliggande rekreationsområdet kan 
möjligen ytnyttjas till solfångarfält. Befintlig 
ackumulator skulle kunna utnyttjas för korttids­
lagring av solvärme.
5.4.2 Katrineholms energiverk 
Allmänt
3.0
Energiverket har två produktionsanläggningar. 
Huvudanläggningen "PC-Väster" som var klar 1983 
besöktes.
Produktionsanlägqninq
Anläggningen utnyttjar huvudsakligen (80%) kol som 
bränsle. Tre stycken fastbränslepannor à 20 MW och 
en oljepanna 25 MW förberedd för gas från 1983 är 
installerade. Ackumulator med 3 100 m3 volym finns 
från 1985.
Markytor för solfånoare
Stora markytor finns. Marken är odlad åker eller 
skogsmark.
Temperaturnivå i fjärrvärmenätet
Temperaturnivån på fram- och returledning är hög. 
Slutsatser
Frånsett tillgången på markyta för solfångarfält 
bedöms förutsättningarna vara dåliga för solvärme 
åtminstone inom de närmaste 15 åren. Dagens rörliga 
kostnad är låg. Kol eller naturgas bedöms här bli 
framtida konkurrerande bränslen till solvärme.
5.4.3 Drefvikens Energi AB (Tvresöanläqqninqen)
Allmänt
Energiverket har två produktionsanläggningar. Den 
mindre anläggningen, Tyresöanläggningen, besöktes. 
Denna anläggning är ingen nyckelanläggning för 
STOSEBs planer med bl a kraftvärmeunderlag utan kan 
mera betraktas som en självständig anläggning.
Produktionsanlägqninq
Anläggningen utnyttjar ca 40% fastbränsle. En fast­
bränslepanna à 10 MW, två oljepannor à 20 MW, en 
oljepanna för 10 MW och en elpanna för 10 MW är 
installerade. Fastbränslepannan och den minsta 
oljepannan är från 1969. Övriga pannor är från 
mitten på 80-talet varvid även fastbränslean- 
läggningen moderniserades.
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En ackumulator med 1 250 m3 volym installeras under 
1989.
Markytor för solfångare
Det finns mycket lite lediga ytor för solfångare.
På obebyggd mark planeras bebyggelse. Området inom 
några km radie är väldigt kuperad vilket här tro­
ligen försvårar möjligheterna att anlägga ett sol- 
fångarfält. Ca 2 km norr om produktionsanläggningen 
finns stora obebyggda markytor (med skog och öppna 
fält), dock på grannkommunen Nackas mark.
Temperaturnivå i fi ärrvärmenätet
Temperaturnivån på fram- och returledning är hög. 
Slutsatser
Möjligen frånsett tillgången på markyta för sol- 
fångarfält bedöms förutsättningarna vara mindre 
goda för solvärme, åtminstone inom de närmaste 5-10 
åren. Koncessionsprövning 1991 för fastbränsleeld- 
ning kan bli avgörande för vilka lösningar som 
väljs för framtiden. Dagens rörliga kostnad är låg.
Naturgas bedöms här bli konkurrerande bränsle till 
en eventuell solvärmeanläggning. Planer finns på en 
ny anläggning för kraftvärme eldad med naturgas.
5.4.4 AB Lidingö energiverk
Allmänt
Energiverket har två huvudsakliga produktionsan- 
läggningar. Den större anläggningen med värmepum­
par besöktes. Denna anläggning bedöms ej bli prio­
riterad i STOSEBs planer med sammankoppling för 
utökat kraftvärmeunderlag, utan kan betraktas som 
en relativt självständig anläggning.
Produktionsanläqgnina
Anläggningen utnyttjar olja för ca 40% av värmepro­
duktionen. Tre oljepannor à 30 MW, värmepumpar med 
knappt 15 MW värmeeffekt samt två stycken elpannor 
à 12 MW finns installerade. Oljepannorna är från 




Det finns mycket lite lediga ytor för solfångare. 
Markkostnaden på Lidingö är mycket hög och de fria 
ytor som finns används till stor del för rekrea­
tion. Vid värmeverket finns en fotbollsplan samt 
viss kuperad terräng med skog som möjligen skulle 
kunna utnyttjas men ytan är otillräcklig som under­
lag för ett storskaligt solvärmesystem med 70-80 % 
energitäckning och säsongslager.
Temperaturnivå i fiärrvärmenätet
Temperaturnivån på framledning är hög medan retur­
temperaturen bedöms vara låg. Statistik för retur­
temperaturen saknas.
Slutsatser
Med hänsyn till den dåliga marktillgången och höga 
markpriser bedöms endast någon form av småskalig 
solvärme kunna vara möjlig. Befintliga värmepumpar 
svarar idag för baslast. Solvärme kan närmast kon­
kurrera när värmepumparna är uttjänta och värme­
verket står inför nyinvesteringar.
5.4.5 Jönköpings energiverk
Allmänt
Energiverket har flera produktionsanläggningar 
varav den största är en gemensamhetsanläggning för 
energiverket och Munksjö pappersbruk.
Produktionsanläggning
Anläggningen utnyttjar fastbränsle till stor del, 
ca 65 % av värmen produceras med kol. Fastbränsle­
pannan, 68 MW, är från 1962 och med dagens status 
räknar energiverkets personal med en återstående 
livslängd på ca 10 år. En värmepump med knappt ca 
25 MW värmeeffekt installerades 1988. Flera olje­
pannor finns på olika platser i nätet.
Markytor för solfångare
Mark finns ej lätt tillgänglig. Vid några huvudled­
ningar finns tillgång till obebyggd mark men den 
utnyttjas idag till stor del som golfbana och är 
naturskyddat område. Stora ytor finns på annat håll 
ca 3 km från huvudproduktionsanläggningen.
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Temperaturnivå i fiårrvärmenätet
Temperaturnivån bedöms vara normal. Med hänsyn till 
värmeleveranserna till pappersbruket, ca 30% av 
värmeleveranserna, finns behov av hög temperatur 
(ånga).
Slutsatser
Stora markytor finns tillgängliga på stort men 
troligen ej besvärande avstånd från fjärrvärme­
nätet om en storskalig solanläggning byggs. Mark­
ytorna ligger på ca 120 m höjd över nätet vilket 
kan medföra komplikationer vid ett genomförande.
Den nyligen igångkörda värmepumpanläggningen har en 
teknisk livslängd på 10-15 år medan fastbränslean- 
läggningen har en kvarvarande livslängd på 10 år. 
Dessa anläggningar ger en låg rörlig kostnad och 
nya investeringar måste ha mycket god lönsamhet för 
att konkurrera inom de närmaste 10-15 åren. Kraft­
värme är dessutom intressant här, bl a med hänsyn 
till det stora värmeunderlaget.
5.4.6 Liunqbv energiverk
Allmänt
Energiverket har en produktionsanläggning samt 
enstaka små pannor i nätet som komplettering.
Produktionsanläggning
Produktionsanläggningen består av en fastbränsle­
panna 6 MW från 1984 och två oljepannor à 6 MW från 
1986. Elpannor om totalt ca 3 MW ute i nätet 
används ej. Torv, flis och olja utnyttjas.
Markytor för solfångare
Produktionsanläggningen ligger i norra delen av 
samhället, ganska långt från centrum. Goda förut­
sättningar finns för placering av solfångarfält i 
närheten av anläggningen eller huvudledning.
Temperaturnivå i fjärrvärmenätet
Temperaturnivån bedöms vara normal gränsande till 
låg. Abonnentcentralerna är huvudsakligen dimen­




Allmänt sett är förutsättningarna goda för sol­
värme. Ackumulator saknas men skulle kunna utnytt­
jas såväl i nuvarande system som i ett solvärme­
system vid lämplig utformning. Avgörande för när 
solvärme kan vara aktuell är avskrivningen av och 
livslängd hos nuvarande fastbränsleanläggning. 
Kvarvarande livslängd bedöms vara minst 15 år.
5.4.7 Eslöv energiverk
Allmänt
Energiverket har en produktionsanläggning som 
huvudsakligen utnyttjar värmepumpar för värmepro­
duktion.
Produktionsanläggning
Produktionsanläggningen består av värmepumpar för 
2,3 MW värme från 1986, naturgaspanna 6 MW från 
1988 och en värmeväxlare 28 MW, så att värme kan 
köpas från den intilliggande industrin Felix. Dess­
utom finns en ackumulator med 1 700 m3 volym från 
1986.
Markytor för solfångare
Mycket goda möjligheter finns att anlägga sol- 
fångarfält på åkermark nära produktionsanlägg­
ningen.
Temperaturnivå i fiärrvärmenätet
Temperaturnivån på framledning bedöms vara hög 
medan returtemperaturen är låg.
Slutsatser
Förutsättningarna är goda med hänsyn till tillgäng­
liga markytor och temperaturnivån i fjärrvärme­
nätet. Värmepumpdriften gör att returtemperaturen 
pressas ned och solvärme kan utnyttja det förhål­
landet när värmepumpdriften ej kan fortsätta.
Nuvarande fjärrvärmesystem ger ett högt genomsnitt­
ligt energipris för abonnenterna. De fasta kostna­
derna är höga och det är svårt att finna motiv för 
stora nyinvesteringar i fjärrvärmesystemet inom tio 





Energiverket har en produktionsanläggning som 
huvudsakligen eldas med halm.
Produktionsanläggning
Anläggningen eldas med halm och olja. Närmare upp­
gifter saknas.
Markvtor för solfångare
Mycket goda möjligheter finns att anlägga sol- 
fångarfält på åkermark nära produktionsanlägg- 
ningen. Markytan kan vara svårtillgänglig p g a att 
Lantbruksuniversitetet har en verksamhet på plat­
sen.
Temperaturnivå i fi ärrvärmenätet 
Temperaturnivån bedöms vara normal eller hög. 
Slutsatser
Det är svårt att göra en bedömning mot bakgrund av 
de uppgifter som kommit fram vid besöket. Värme­
underlaget är troligen väl lågt men tillgången på 
markytor för solfångare är gott.
5.4.9 Helsingborgs enegiverk 
Allmänt
Energiverket har fem produktionsanläggningar samt 
en värmeleverans från en industri (Boliden). Huvud- 
produktionsanläggningen är en koleldad 
kraftvärmeanläggning, med mottryck, som utnyttjas 
ca 5 500 h/år.
Produktionsanläggningar
Den första produktionsanläggningen i Helsingborg 
"Fredriksdal" togs i drift 1970. Pannorna 2 st à 
75 MW för olja, används idag som reserv.
En fjärrvärmecentral (FCI), uppfördes med början 
1979. Idag finns där tre oljeeldade pannor, 45 +
140 + 160 MW och en naturgas/oljeeldad panna på 
12 MW. Dessutom finns en FBC-panna för eldning av 
Höganäskol på 28 MW vilken togs i drift 1983.
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Kraftvärmeverket, "Västhamnsverket", togs i drift 
1983 och ger idag 120 MW värme och 61 MW el. 1987 
var också en ackumulator med 36 000 m3 volym klar.
Dessutom finns två mindre produktionsenheter i 
nätet som reserv. Även ett vindkraftverk på Örby­
fältet finns sedan 1988 för 180 kW eleffekt.
Bränsleanvändningen domineras av importerat kol 
47 % och spillvärme 40 %. Dessutom utnyttjas in­
hemskt kol 8 %, olja 4 % och 1 % naturgas.
Markytor för solfånaare
Produktionsanläggningarna är centralt placerade 
eller nära havet. Öster om Helsingborg finns åker­
mark som till stor del planeras för ny bebyggelse 
enligt kommunens byggnadsprogram. Ingen yta väster 
om E4/E6 bedöms kunna utnyttjas. Delar av Filborna 
soptipp i nordost är tänkbar mark och är färdig- 
fylld till uppskattningsvis 20 % av totalytan som 
är ca 3 000 000 m2. Avstånd till huvudledningar 
blir minst ca 4 km.
Temperaturnivå i fiärrvärmenätet
Temperaturnivån bedöms vara hög.
Slutsatser
Stora delar av produktionsanläggningarna är nya. 
Nuvarande rörlig kostnad är mycket låg bl a bero­
ende på möjligheten att utnyttja spillvärme och 
elda billigt kol samt att man har kraftvärmepro­
duktion. Dessutom är det svårt att hitta tillgäng­
lig och billig mark för solfångare i området.
5.4.10 AB Enköpings värmeverk
Allmänt
Energiverket har tre produktionsanläggningar varav 
en svarar för reserv och spetslast med olja.
Produkt ionsanläqqninct
Huvudanläggningen har tre pannor som ger 25 MW,
50 MW, respektive 22 MW vid oljeeldning. Den 
största eldas normalt med gasol och den minsta kan 
eldas med kol men detta utnyttjas ej. Anläggningen 
är från 1977. En elpanna installerades senare och 
en ackumulator med volymen 7 000 m3 togs i drift 
1987.
37
En fastbränsleanläggning har två pannor à 5,8 MW 
och en oljepanna för 10 MW. Reservanläggningen har 
två pannor à 11,5 MW från 1971.
Värmeproduktionen baseras numera på 58 % gasol,
21 % flis, 18 % el och 3 % olja.
Markytor för solfångare
Stora åkerytor finns tillgängliga alldeles intill 
huvudproduktionsanläggningen.
Temperaturnivå i fi ärrvärmenätet
Temperaturnivån bedöms vara låg.
Slutsatser
Den rörliga kostnaden ligger på en medelnivå och 
värmeverket har inte stora kapitalkostnader. Därmed 
är fjärrvärmepriset i kommunen relativt lågt. Åter­
stående livslängd för pannor är ca 10 år i huvudan­
läggningen.
Reinvesteringar förutom eventuell naturgasanslut­
ning, är aktuell tidigast år 2000 enlig verkets 
personal. Man hoppas mycket på möjligheterna med 
naturgasanslutning.
De tekniska förutsättningarna med markytor för sol­
fångare m m är goda. Förutom möjligheten med lager 
i berg finns tjock lera, 40-50 m tjock, vid huvud­
anläggningen och skulle troligen kunna utnyttjas 




Energiverket har huvudsakligen två produktionsan- 
läggningar varav en skall anslutas under 1989. 
Dessutom utnyttjas spillvärme via värmepumpar från 
en industri (Kvarnsveden).
Produktionsanläggningar
Huvudanläggningen, "Bäckelundsverket", eldas med 
fastbränsle och olja. Anläggningen har två oljepan­
nor à 25 MW från 1973, tre oljepannor à 25 MW från 
1975 och en fastbränslepanna på 20 MW som också kan 
eldas med olja (50 MW) togs i drift 1983. 1986 var
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en ackumulator med 7 700 m3 volym också installe­
rad.
Med hjälp av värmepumpar återvinns sedan 1983-84 
spillvärme från Kvarnsvedens Pappersbruk. Värme- 
pumpanläggninen ger 36 MW värmeeffekt. Dessutom 
levererar Kvarnsveden spetsvärme i form av ånga, ca 
55 MW.
En hetvattencentral "Hagbacken" kommer att anslutas 
till det stora fjärrvärmesystemet under 1989.
Ungefärlig bränslefördelning för hela fjärrvärme­
systemet är olja och ånga 13 %, flis och sorterade 
sopor 19 %, värme från värmepumpar 65 % samt el för 
elpannor 3 %.
Markytor för solfånaare
Bäckelundsverket ligger relativt centralt i orten 
för att vara ett fastbränsleeldat verk. Idag ledig 
markyta nära verket är planerat industriområde. Ca 
2-3 km från verket finns mycket åkermark som skulle 
kunna användas för solfångarfält.
Även vid Kvarnsvedens Pappersbruk men på andra 
sidan Dalälven finns skogs- och åkermark tillgäng­
liga. Avstånd ca 1,5 km.
Temperaturnivå i fjärrvärmenätet
Temperaturnivån bedöms vara normal eller något hög. 
Slutsatser
Främst med hänsyn till det mycket stora spillvärme­
utnyttjandet är solvärme mindre intressant här. 
Dessutom har man 1983 investerat i en fastbränsle- 
anläggning som också kan svara för baslast 
och/eller mellanlast. Kraftvärme ev med naturgas 
övervägs som ett framtida alternativ vilket skulle 
konkurrera mot solalternativet.
Ett stopp för värmepumpdriften kan förändra situa­
tionen men någon form av fastbränsleeldning med 
låga driftkostnader verkar ändå trolig. Stora men 
ej idealiskt placerade markytor för solfångarfält 
ligger inom rimliga avstånd.
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5.4.12 AB Fagersta kommuns energiverk 
Allmänt
Energiverket har en produktionsanläggning som lig­
ger i norra delen av samhället.
Produktionsanläggning
Anläggningen färdigställdes 1986 då större delen av 
det planerade fjärrvärmenätet var byggt. Produk­
tionsenheterna är fastbränslepannna 20 MW, olje­
panna 20 MW och en elpanna 15 MW (1984) . Dessutom 
finns en rökgaskylare 5 MW och en ackumulator med 
2 000 m3 volym.
En fjärrvärmekund levererar dessutom spillvärme 
maximalt 2,5 MW.
Huvudbränsle för fastbränslepannan är fräs och 
stycketorv och ett tioårigt avtal har slutits med 
Svenska Torv AB. Pannan svarar för ca 70 % av det 
årliga energibehovet.
Markytor för solfångare
En gammal soptipp på industrimark kan troligen 
utnyttjas. Ett annat alternativ är ej brukad åker­
mark med ca 1,5 km avstånd, på andra sidan Kol- 
bäcksån.
Temperaturnivå i fiärrvärmenätet
Temperaturnivån bedöms vara låg.
Slutsatser
Stora investeringar har nyligen gjorts i produk- 
tionsanläggningar som är avskrivna först om ca 20 
år. Spillvärme utnyttjas men har ingen avgörande 
betydelse för produktionen.
Hårda miljökrav skulle tvinga fram ytterligare 
investeringar för rening eller ombyggnad. I ett 
sådant scenario skulle solvärme kunna vara ett 
alternativ eventuellt vid sidan av naturgas. Annars 
övervägs knappast omfattande nya solsystem inom 15 
år.
40
5.4.13 AB Avesta energiverk 
Allmänt
Energiverket har tre produktionsanläggningar. 
Huvudanläggningen eldas med sopor från ett flertal 
kommuner och fastbränsle.
Produktionsanlägctninct
I huvudanläggningen finns två st sopugnar à 6 MW 
från 1980, två st avgaspannor à 1 MW från 1984 och 
en absorptionsvärmepump på 3 MW från 1988. Dessutom 
finns en CFB-panna för biobränsle 15 MW eller 18 MW 
kol installerad.
En ackumulator i bergrum byggdes 1982 och har en 
volym om 15 000 m3. *
Koncession finns för sopeldning till 1997 och en 
utökning av eldningen planeras. Bränsleanvändningen 
är 60 % avfall, 30 % biobränsle och 10 % olja.
Markytor för solfångare
Produktionsanläggningen ligger i utkanten av orten. 
I närheten finns stora skogsmarker och delvis åker­
mark.
Temperaturnivå i fi ärrvärmenätet 
Temperaturnivån bedöms vara normal eller hög. 
Slutsatser
Solvärme skulle kunna vara aktuell tidigast om 8 år 
när nuvarande koncession för avfallsförbränning 
upphör. Kommunen förväntar sig fortsatt tillstånd.
En intressant möjlighet är att utnyttja befintligt 
eller utbyggt berglager som säsongslager. Stora 




Energiverket har en produktionsanläggning som 
huvudsakligen eldas med gasol.
1986 har VBB undersökt energiverkets möjligheter 




Två oljepannor à 6 MW från 1984 med ombyggda kombi- 
brännare 1988 för olja/gasol. En oljepanna med 
12 MW effekt. Tre transportabla oljepannor från 
1975, 1980 och 1982 finns också vid produktionsan- 
läggningen. Dessutom finns en elpanna på 4 MW.
Energianvändningen baseras på gasol 58 %, el 34 % 
och olja 5 % av värmebehovet.
Markvtor för solfånaare
Produktionsanläggningen ligger i utkanten av sam­
hället och stora öppna åkerytor finns intill an­
läggningen. Ca 60 000 m2 yta ägs av kommunen och 
kan troligen förvärvas billigt. På 500 m avstånd 
finns en fylld sopstation, ca 40 000 m2, som till­
sammans med omkringliggande åkermark borde kunna 
disponeras.
Temperaturnivå i fi ärrvärmenätet
Temperaturnivån bedöms vara normal eller låg. Tem­
peraturdata/kurvor med statistik saknas.
Slutsatser
Anläggningen utnyttjar idag billig gasol och är 
därmed också förberedd för en anslutning till 
naturgasnät. Inga klara planer med naturgas till 
Hedemora finns idag.
Produktionsanläggningen bedöms ha en livslängd på 
10 till 15 år, den kortare tiden gäller för de 
oljeeldade pannorna. Om förgasningsprojektet enligt 
ovan ej förverkligas, förväntas energiverket ändå 
bygga en mer permanent produktionsanläggning inom 
5-10 år. Goda möjligheter finns att finna stora 
tillgängliga markytor för solfångarfält inom 0-1 km 
avstånd.
5.4.15 Berqlaqer i anslutning till värmeverken
Nedanstående översiktliga bedömning baseras i 
huvudsak på studium av befintliga geologiska och 
topografiska kartor. Vid bedömning av förutsätt­
ningarna har endast två klasser, goda eller dåliga, 
använts. Mellan dessa två finns säkert graderingar 




Helsingborg dåliga jordtäckt, sedimen­
tärt berg
Lj ungby goda gnejs, ev svårt med 
påslag
Eslöv dåliga sedimentärt berg
Jönköping goda granit
Lidingö goda gne j s
Tyresö goda gnej s
Mj ölby goda granit
Katrineholm goda gnejs, ev svårt med 
påslag
Enköping goda tonalit-granodiorit 
ev svårt med påslag
Kristinehamn goda gnej s
Hedemora goda granit, ev svårt med 
påslag
Fagersta goda sura vulkaniter
Borlänge goda granit, ev svårt med 
påslag
Avesta goda granit
På några platser finns befintliga bergrum som even­
tuellt skulle kunna utnyttjas som värmelager. Upp­
gifter om befintliga bergrum har inte sammanställts 
här. En intressant möjlighet är t ex två nedlagda 
gruvor i Fagersta. Gruvorna ligger 1-2 km från 
fj ärrvärmenätet.
5.5 Nyinvesteringar
Ovanstående besök visar att många av de besökta 
energiverken har gjort investeringar i produktions- 
anläggningar under 1980-talet. Flertalet gäller 
fastbränsle. Hos sju av de fjorton besökta energi­
verken finns fastbränslesystemet från 80-talet. 
Vanligen är avskrivningstiden 20-25 år och återstå-
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ende avskrivningstid är då 15-20 år för dessa an­
läggningar.
Mot bakgrund av de låga oljepriserna är det svårare 
för energiverken att sälja fjärrvärme idag jämfört 
med när oljan hos abonnenterna var dyr. Flera 
energiverk uppger att man vill undvika stora in­
vesteringar i produktionsanläggningar och därmed 
hålla fjärrvärmekostnaden nere.
Alla energiverk uppger att man förväntar sig stora 
möjligheter genom naturgasutbyggnad i Sverige. En 
anslutning till naturgasnätet och ombyggnad av 
pannor räknar man inte med kräver så stora investe­
ringar.
Bl a med hänvisning till energiverkens "misstag" 
att satsa på fastbränsle efter "statlig uppback- 
ning" (bl a bidrag), uppger energiverkens personal 
att kommunen/energiverket är mycket försiktiga med 
kapitalkrävande investeringar. Många ekonomifrågor 
är osäkra bl a moms, miljöavgifter, energipriser 
och därför vill man så långt som möjligt utnyttja 
gjorda investeringar.
5.6 Potentialbedömning
Av ovanstående fallstudier framgår vilka möjlig­
heter som finns för solvärme i fjärrvärmesystem på 
fjorton orter. Främst med hänsyn till nyligen 
gjorda investeringar är solvärme knappast aktuell i 
mer än två av dessa orter inom den närmaste tioårs­
perioden. Dessa orter är relativt små. De investe­
ringar som förväntas komma inom tioårsperioden är 
naturgasanslutning vilken inte kräver så stora 
kapitalbindningar. Kraftvärme diskuteras och är en 
kapitalkrävande investering som ekonomiskt bör 
jämföras med solvärme.
Därefter, för perioden mellan 10 och 15 år från 
idag, finns ytterligare behov av omfattande för­
nyelse och ytterligare anläggningar kan vara aktu­
ella för solvärme. Potentialen med hänsyn till 
teknisk livslängd och tekniska förutsättningar är 
svår att avgöra men en bedömning är ytterligare 
tre orter. Då förutsätts att temperaturnivån i 
fjärrvärmenätet sänks genom ombyggnad och justering 
av nätet. Inom 15 år bedöms därför totalt 5 av de 
15 undersökta orterna vara möjliga eller lämpliga 
att konvertera till solvärme (gäller anläggningarna 
3, 8, 10, 13 och 14). Därmed är ca 33 % tänkbara. 
Avgörande är naturligtvis solvärmens ekonomiska
utveckling i förhållande till alternativ. Se av­
snitt 8 nedan.
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Energiverkens personal anser att solvärme är in­
tressant främst ur miljösynvinkel men ändå ute­
sluter inte alla energiverk någon form av avgifter 
för solvärmesystem. Många nämner energimoms som ett 
hinder för solvärme och tvekar inför möjligheterna 
att få ekonomi i solvärme.
Bruttopotential
1987 var totalt leverad fjärrvärme i Sverige 
38 TWh. Av denna energi leverades ca 20 TWh cen­
tralt i storstadsregionerna (15 TWh) och i orter 
norr om Dalälven (5 TWh).
Fallstudien ovan visar att 5 av 15 anläggningar i 
fallstudien kan vara lämpliga eller möjliga för 
solvärme inom 15 år. 33 % av studerade verk skulle 
utan hänsyn till personalens intresse kunna vara 
aktuella för solvärme inom 15 år. Antag att samma 
förhållande råder för övriga orter i södra Sverige. 
Då får vi totalt värmebehov i orter som kan vara 
aktuella, uppskattningsvis 0,33 x 18 = 6 TWh. Med 
hänsyn till fjärrvärmeprognoser i avsnitt 5.2 kan 
detta värmebehov öka mellan 0 och ca 20 %. Brut­
topotentialen blir, om vi antar 75 % energitäckning 
med solvärme som i Kungälvsfallet:
0,75x6xl,l=ca5 TWh/år i södra Sverige.
Antas samma förhållande råda för hela Sverige exkl 
centrala delar av storstadsregionerna blir brut­
topotentialen :
0,33 x (38 - 15) x 1,1 x 0,75 = ca 6 TWh/år
För att kunna göra en statistiskt säkerställd be­
dömning av hur mycket av fjärrvärmesystemen som 
kan var lämpliga för solvärme krävs en mer ingående 
undersökning.
Kraftvärme, naturgas och andra ekonomiskt konkur­
rerande alternativ gör att potentialen begränsas 
ytterligare. Se avsnitt 7.
Ett annat betraktelsesätt är att utgå från dagens 
produktionsmix i fjärrvärmesystemen (se avsnitt 
5.2). Värmepumpar utnyttjas idag i stor utsträck­
ning men krav på minskad CFC-användning och höjda 
elpriser kan inom en 15-årsperiod förändra denna 
bild. Fastbränsleanläggningar förekommer idag i
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stor utsträckning men jämfört med värmepumpar har 
stora investeringar gjorts och flertalet anlägg­
ningar kan förväntas ha en återstående livslängd 
på omkring 15 år eller mer.
Miljöavgifter, höjda elpriser m m kan göra det 
möjligt för solvärmesystem att konkurrera med an­
läggningar som idag har värmepumpar och/eller gamla 
fastbränsleanläggningar. Dagens kraftvärme ligger i 
Sveriges storstäder där värmekostnaden är relativt 
låg och marktillgängligheten för solfångarfält kan 
antas vara ett väsentligt hinder för solvärme.
Antag att vi inom de närmaste 15 åren inte kan * 
konkurrera med solvärme i kraftvärmeorternas fjärr­
värmesystem. Antag också att solvärme ej konkur­
rerar med fastbränsleanläggningar byggda 1981 eller 
senare. Levererad värmemängd i befintliga kraft- 
värmeorter 1987 var enligt Värmeverksföreningen 
22 TWh. Totalt levererad värme 1987 var 38 TWh 
enligt ovan.
Officiella uppgifter om åldern på Sveriges fast­
bränsleanläggningar saknas men det är väl känt att 
många fastbränsleanläggningar byggts under 1980- 
talet. Med hjälp av uppgifter som finns hos Värme­
verksföreningen har levererad värmemängd summerats 
för orter med fastbränsleanläggningar byggda 1981 
eller senare. Totalt levererad värme var 1987 i 
dessa orter 11 TWh när kraftvärmeorter exkluderats.
Bruttopotentialen blir med detta betraktelsesätt:
(38-22-11) x 1,1 x 0,75 = 5,5 x 0,75 = ca 4 TWh/år
Med tillräckligt god ekonomi för solvärme är det 
naturligtvis tänkbart med solvärme såväl i dagens 
kraftvärmeorter som i fastbränsleorter där man 
nyligen investerat i fastbränslesystem. Primärt 
blir troligen andra anläggningar aktuella. Sekun­
därt blir fastbränsleorter aktuella när anläggning­
arna är avskrivna eller i behov av omfattande upp­
rustning eller förnyelse. Detta beräknas ske i stor 
omfattning om ca 15 år.
Beslut om ny kraftvärme under 90-talet enligt av­
snitt 5.2.2 kan begränsa möjligheterna för solvärme 
i 5-10 st större fjärrvärmeorter. Kraftvärmeutbygg- 
naden är idag mycket oklar men kan påverka förut­
sättningarna för solvärme.
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6 POTENTIAL I BLOCKCENTRALER
6.1 Allmänt om blockcentraler
Här behandlas blockcentraler med huvudsakligen ett 
effektbehov som överstiger ca 2 MW vilket motsvarar 
ca 400 lgh. Ingen entydig definition finns för 
blockcentralers storlek etc men här är syftet att 
belysa förhållandet för stora värmeanläggningar 
som inte är fjärrvärmeanläggningar.
Flera olika utredningar har gjorts vilka belyst 
förekomst av blockcentraler i olika storleksklas- 
ser, använda bränslen m m. Liksom hos fjärrvärmean­
läggningar förändras bränsleanvändning, uppvärm- 
ningssystem etc men dessutom har flera stora block­
centraler anslutits till fjärrvärmesystem och där­
igenom upphört att vara blockcentral i egentlig 
mening.
6.2 Statistik och prognoser
Statistiska centralbyrån, SCB, sammanställer 
energistatistik för bebyggelse och SCB har även 
redovisat statistik i viss utsträckning för block­
centraler. Bl a mot bakgrund av att blockcentraler 
hade anslutits till fjärrvärme och att det inte 
fanns en samlad bild av genomförd oljeersättning, 
gjorde Statens energiverk en kartläggning inom 
bostäder, lokaler och industrin; Blockcentraler för 
uppvärmning, 1987:1.
Ingen separat statistik eller prognoser samman­
ställs för blockcentraler. Enligt rapporten 1987:1 
fanns 1985 ca 160 st blockcentraler med en storlek 
och värmeförbrukning som motsvarar mer än 1 000 m3 
olja per år. Oljeanvändningen har minskat kraftigt 
under 1980-talet främst beroende på fjärrvärmean­
slutning. Tidigare hade ägarna planer på fortsatt 
anslutning men man kan förmoda att anslutningen av 
blockcentraler allmänt bromsats upp efter oljepris­
fallet.
Separata prognoser för befintliga och nytillkom­
mande blockcentraler saknas.
6.3 Enkät för insamling av uppgifter
Det underlag som använts för att identifera lämp­
liga centraler för enkäter har för de allra största 
centralerna främst varit Statens energiverks rap­
port 1987:1. Från denna källa har tagits centraler 
som är statligt ägda, kommunalt ägda eller mili-
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tära anläggningar. För de landstingsägda sjukvårds­
inrättningarna har uppgifter från SPRI (Sjukvår­
dens Planerings- och Rationaliseringsinstitut) kom­
pletterat. För övriga centraler visade det sig att 
mycket ändrats sedan rapporten 1987:1 gjordes. Som 
exempel kan nämnas att i rapporten anges att det 
inom bostadssektorn 1985 fanns mer än 200 gruppcen­
traler med en oljeförbrukning som är större än 
600 m3. Många av dessa är fjärrvärmeanslutna idag.
T ex har en mycket stor del av SABO:s och Riks­
byggens centraler fjärrvärmeanslutits.
För sydvästra och västra Sverige har även en mycket 
stor del av de större centralerna anslutits till 
naturgasnätet. Material från de olika bostadsbola­
gen, deras organisationer t ex SABO, Riksbyggen 
och lokala energiutredningar har varit till stor 
hjälp. (T ex undersökningar gjorda av Stockholm 
Energi.) Dessutom har centraler som VBB och TVE 
genom uppdragsverksamhet har uppgifter om, till 
stor del använts som underlag för enkäten. Ur detta 
material utnyttjades några gruppcentraler ägda av 
privata ägare eller stiftelser. Trots detta är 
flera av "enkät-centralerna" numera an-slutna till 
fjärrvärme enligt enkäten.
6.3.1 Urvalsprinciper
Som underlag för enkäten har endast blockcentraler 
med en förmodad endergianvändning motsvarande 
600 m3 oljeförbrukning tagits med.
Enligt rapporten 1987:1, kunde man 1985 grovt iden­
tifiera följande större grupper bland blockcentra­











10 st (24 st totalt)
22 st 
112 st
Gruppen övriga bostäder och Riksbyggen och HSB var 
totalt ganska stor men ändå betydligt mindre än 
SABO ensamt.
För intervallet mellan 600 m3 och 1 000 m3 anges 
att Övriga, Riksbyggen och HSB istället är fler 
tillsammans än antalet SABO-gruppcentraler.
48
Totalt anges att det 1985 bland blockcentralerna 
för bostadsuppvärmning fanns 215 st med en förbruk­
ning över 600 m3.
Med hjälp av ovanstånde, modifierat med hänsyn till 
att många av centralerna inom bostadssektorn visat 
sig vara fjärrvärmeanslutna efter 1985 samt svårig­
heten att få tag på de faktiska gruppcentralerna 
bakom statistiken, har följande 25, utgörande minst 
10 % av de gruppcentraler som i dag ej är anslutna 
till fjärrvärme, valts ut:
SABO 6 st 
Riksbyggen 4 st 
HSB 1 st 
Övriga bostäder 2 st 
Sjukvårdsinrättningar 5 st 
Militära flygplatser 1 st 
Civila flygplatser 1 st 
Övriga militära anläggningar 3 st 
Förvalt. av Byggnadstyrelsen 2 st
Totalt: 25 st
Tvätterierna har inte medtagits med hänsyn till att 
de tillhör industrinäringen och där behandlas bara 
livsmedelsindustrin. Dessutom kräver de höga tempe­
raturer för t ex ångproduktionen vilket är olämp­
ligt för solvärmesystem.
Flygplatserna är medtagna eftersom vi ansåg att 
det borde finnas speciellt goda förutsättningar 
där. Det finns normalt ganska stora markområden i 
närheten som är bullerstörda och de är svåra att 
använda till annan verksamhet. Därför skulle dessa 
platser lämpa sig bra för solfångaruppställning.
6.3.2 Utvärdering av enkätsvar
Av 25 utskickade enkäter inkom efter telefonkontak­
ter 17 st svar. Se bilaga 3. Av dessa har 6 st 
sedan undersökts närmare genom intervjuer med an­
svarig och driftansvarig för centralen och 4 st 
har även besökts på platsen.
6.4 Besök för komplettering med uppgifter
Följande centraler har undersökts närmare varav 




Nyköpings lasarett Nyköping Landstinget
Tullinge flygplats Tullinge Fortf
Vallskoga Tierp Riksbyggen+
kommunen
Djurgårdsvägen 31 Kristineh Riksbyggen+ 
kommunen
Skyttevägen Gustavsberg Gustafsb Bost
Oxelvägen Nacka Älta Stensö
6.4.1 Tullinae flygplats, Tullinge 
Allmänt
Panncentralen betjänar större delen av ett militärt 
skolflygfält. Verksamheten på området är under 
utredning. Idag står flera hus tomma inom området 
men ny verksamhet planeras.
Produktion
Idag är panncentralen bestyckad med 3 st lådpannor 
från 1969. Dessa bedöms vara i behov av byte inom 
kort.
Installerad effekt: 2 x 2,3 MW och en på 1,9 MW.
2 st distributionspumpar finns på 4,5 m3/tim res­
pektive 6,5 m3/tim. Den större används bara vid 
extremt kallt väder. En anslutning till fjärrvärme 
har diskuterats men avståndet till befintligt 
fjärrvärmenät är ganska långt.
Markyta
200 x 140 m (28 000 m2). Ett större område om 200 
x 300 m (60 000 m2) på en svagt kuperad bergsplatå 
finns inom 500 m avstånd. Det senare ligger även i 
direkt ansluning till en lämplig placering av ett 
berglager. Närmaste anslutningspunkt till kulvert- 
nätet har tillräcklig distributionskapacitet.
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Lager
Område mycket lämpligt för berglager finns som 
nämnts ovan inom 500 m. En alternativ placering 
finns i ett 300 x 300 m stort område med grusås. 
Detta ligger inom ett ca 600 m avstånd.
Temperaturnivå
Undercentralerna är yngre än 10 år, samtliga är 
utrustade med 3-vägsventiler vilket ger höga retur­
temperaturer, t ex 70°C i returtemperatur även vid 
låglast. En ombyggnad till 2-vägsventiler har dis­
kuterats i samband med en eventuell övergång till 
fjärrvärme. Detta skulle även bli nödvändigt vid en 
solvärmeanläggning för att få ner returtemperatu- 
ren. Idag är temperaturen:
Höglast:
Framledning 90°C Returledning 80°C 
Låglast:
Framledning 80°C Returledning 70°C 
Slutsatser
Som för många flygplatser och militära anläggningar 
finns fria markområden i anslutning till området. 
Förutsättningen för att anlägga lager och sol- 
fångaruppställning bedöms därför som mycket goda. 
Även försörjningsskäl i kristid talar för solvärme 
som ett lämpligt alternativ. Dock krävs en ombygg­
nad av undercentralerna för att få lämpliga tempe­
raturer.
6.4.2 Diurqårsplatån, Kristinehamn 
Allmänt
Centralen ägs till största delen av Riksbyggen. 
Dessutom har kommunen en större del, andra intres­
senter finns också. Panncentralen matar och ligger 
i direkt anslutning till ett bostadsområde.
Systemet är indirektkopplat med 3-vägsventiler i 
undercentralerna. I dessa är även frånluftvärmepum- 
par placerade. Sommartid täcker värmepumparna 
större delen av behovet. Panncentralen används då 
bara som spetsenhet. Genom detta och 3-vägskopp­
lingen blir returtemperaturerna mycket höga.
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Produktion
Energiförbrukningen är i dag ca 4 800 MWh inklusive 
700 till 800 MWhei till värmepumparna, resten är 
WRD-olja. Man överväger att övergå till E03. 
Toppeffektbehovet är ca 2,3 MW.
3 st pannor finns installerade:
1,2 MW från 1981 
1,2 MW från 1984
1,1 MW från 1980 avsedd för pelletsdrift. Denna är 
inte i drift p g a bland annat driftproblem.
Anslutning till fjärrvärme är inte aktuell.
Markyta
Inom ca 1 km från panncentralen finns två markom­
råden i kommunal ägo som är mer än tillräckliga för 
solfångaruppställning. Det ena området ligger med 
panncentraler som närmaste anslutningspunkt till 
kulvertnätet. Från det andra måste man lägga en 
kulvert genom bostadsområdet.
Lager
Området är gammal sjöbotten. Mäktiga sjösediment 
är ett potentiellt lager som finns i anslutning 
till centralen. Lämplig placering kan vara under 
den tänkbara solfångaruppställningen.
Temperaturnivå
Genom att systemet är kopplat med värmepumpar ute i 
undercentralerna är returtemperaturerna mycket 
ogynnsamma. Sommartid då enbart tappvarmvatten 
produceras kan returtemperaturen vara så hög som 
75 ° C.
Vid en solvärmeintroduktion krävs en ombyggnad av 
undercentralerna till 2-vägsventiler. Solvärmein­
troduktion kan antagligen inte bli aktuell förrän 
värmepumparna tjänat ut och kan monteras bort ur 
systemet. Deras ogynnsamma inverkan på returtempe­
raturen kommer då att försvinna. Idag är tempera­
turen:
Höglast:
Framledning ? "C Returledning ? °C 
Låglast:
Framledning 85°C Returledning 75°C
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Slutsatser
Centralen kan anses som möjlig att konvertera till 
solvärme. Förutsättningen för att anlägga lager och 
solfångaruppställning bedöms som goda. Dock är 
temperaturnivåerna i dag mycket ogynnsamma. Ombygg­
nader krävs för att få lämpliga temperaturer i 
nätet.
Vid ändrade energipriser kan den urdrifttagna pel- 
letspannan eventuellt bli lönsam att sätta i stånd 
igen. Den kommer då att vara en konkurrent till en 
solvärmeintroduktion.
6.4.3 Oxelvägen, Älta Stensö
Allmänt
Panncentralen matar ett bostadsområde. Panncentra­
len ligger i direkt anslutning till bostadsområdet.
Produktion
Energiförbrukningen är i dag ca 2 300 m3 olja eller 
18 500 MWh.
Idag är panncentralen bestyckad med 2 st lådpannor 
från 1969. Dessa bedöms vara i behov av utbyte inom 
några år. Dessutom finns en nyinstallerad oljepanna 
(1989) om 5 MW.
Installerad effekt: 2x4,5 MW + 5 MW = 14 MW. 
Anslutning till fjärrvärme är inte aktuell.
Markyta
I direkt anslutning till panncentralen finns ett 
markområde om ca 24 000 m3 svagt kuperad bergs­platå. Ett område om ca 330 x 30 m (10 000 m^) 
finns inom 500 m avstånd. Det senare ligger även i 
en SV-sluttning ner mot en trafikledsanslutning med 
en lämplig placering av ett berglager. Närmaste 
anslutningspunkt till kulvertnätet har tillräcklig 
distributionskapacitet.
Lager
Ett område mycket lämpligt för berglager finns i 




En ombyggnad och intrimning av undercentraler och 
radiatorsystem skulle bli nödvändig vid introduk­
tion av solvärme för att få ner returtemperatu­
rerna. Idag är temperaturen:
Höglast:
Framledning 90°C Returledning 70°C 
Låglast:
Framledning 70°C Returledning 55°C 
Slutsatser
Förutsättningen för att anlägga lager och sol- 
fångaruppställning bedöms som ganska goda. Detta 
gäller dock bara om kostnaderna för erforderlig 
markyta kan hållas låga genom att marken tillhan­
dahålls av kommunen. En ombyggnad av undercentra­
lerna krävs för att få mer lämpliga temperaturer i 
nätet.
6.4.4 Vallskoga, Makrillvägen, Tierp 
Allmänt
Centralen ägs till 40 % av Riksbyggen och till 60 % 
av kommunen. Panncentralen matar ett bostadsområde 
om 152 lägenheter. Uppvärmd yta är 14 474 m3. 
Systemet är direktkopplat dvs utan undercentraler. 
Centralen ligger i direkt anslutning till bostads­
området. Värmebehovet understiger här 1 MW.
Produktion
Energiförbrukningen är i dag ca 360 m3 EOl olja. 
Toppeffektbehovet är 960 kW.
Idag är panncentralen bestyckad med:
2 st pannor 730 kW 1976 
1 st panna 465 kW 1979
1 st Rökgaskondensor för förvärmning av 
tappvarmvatten.
Rökgaserna kyls till +35°C. Förutom att man blivit 
tvungen att installera vattensotning för att före­
bygga igensättningar har rökgaskondensorn fungerat 
bra. Den sparar ca 40 till 50 m3 olja per år.
Anslutning till fjärrvärme är inte aktuell.
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Markyta
I direkt anslutning till panncentralen finns mark­
områden i kommunal ägo som är mer än tillräckliga 
för solfängaruppställning.
Närmaste anslutningspunkt till kulvertnätet är 
panncentralen.
Lager
Området är gammal sjöbotten med lera. Både lerlager 
och sjösedimentlager kan bli aktuellt. Lämplig 
placering kan vara under den tänkbara solfångarupp­
ställningen.
Temperaturnivå
Genom att systemet är direktkopplat är temperatu­
rerna mycket gynnsamma. Sommartid då enbart tapp­
varmvatten produceras kan inkommande stadsvatten 
hålla 10 - 15°C. Idag är temperaturen:
Höglast :
Framledning 80°C Returledning 50°C 
Låglast :
Framledning 55°C Returledning 10 - 15°C (enbart 
tappvarmvatten)
Slutsatser
Centralen kan anses som mycket lämplig för sol­
värmeintroduktion. Förutsättningen för att anlägga 
lager och solfängaruppställning bedöms som mycket 
goda. Även temperaturnivåerna är mycket gynnsamma. 




Ägaren är en allmännyttig bostadsstiftelse. 
Panncentralen matar ätörre delen av ett bostads­
område .
Produktion
Idag är panncentralen bestyckad med en nyinstal- 
lerad deponigaspanna på 2,5 MW. Intrimning av denna 
pågår. Stiftelsen betalar bara för levererad värme
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enligt ett 10-årigt avtal som grundar sig på ett 
baspris som skrivs upp med index. Dessutom finns 
2 st lådpannor med effekten ca 1,2 MW från 1969. 
Dessa eldas med olja. Ytterligare spetseffekt finns 
i en mindre central ute i nätet. Den utgörs av 2 st 
oljepannor om c:a 1,5 MW.
Centralens toppeffektbehov är ca 4-5 MW.
Någon anslutning till fjärrvärme är inte aktuell.
Markyta
Inom 100 till 300 m finns ett stort markområde 
lämpligt för solfångaruppställning. Området utgörs 
av ett kalhygge omgivet av skog. Marken ägs av det 
privata bolaget Gustavsbergs Fastigheter.
Lager
I anslutning till markområdet lämpligt för sol­
fångaruppställning och vid centralen finns berg 
lämpligt för placering av ett berglager. Närmaste 
anslutningspunkt till kulvertnätet har tillräcklig 
distributionskapacitet.
Temperaturnivå
Undercentralerna är yngre än 10 år, samtliga är 
utrustade med 2-vägsventiler, vilket ger låga re­
turtemperaturer, t ex 45°C i returtemperatur vid 
låglast. Idag är temperaturen:
Höglast:
Framledning 95°C Returledning 65°C 
Låglast:
Framledning 80°C Returledning 70°C 
Slutsatser
Anläggningen lämpar sig rent tekniskt väl för ett 
solvärmesystem. Dock bör introduktion inte bli 
aktuell förrän det nyinstallerade deponigassystemet 
tjänat ut om uppskattningsvis 10 till 15 år.
6.4.6 Berglaqer i anslutning till blockcentraler




Tullinge goda gnej s
Tierp goda granit, ev svårt 
med påslag
Gustavsberg goda gnejs, granitisk 
gnej s
Älta, Stensö goda gnejs, granitisk 
gnej s
Kristinehamn godä- gnej s
6.5 Nyinvesteringar
Investeringsbehovet bedöms genomsnittligt vara mer 
aktuellt och närstående än i värmeverksfallen. 
Tillräckligt med uppgifter har inte framkommit i 
denna studie som ger tillförlitliga fakta om 
investeringsbehovet.
6.6 Potentialbedömning
Av 25 utskickade enkäter inkom 17 och 5 bedöms som 
möjliga eller lämpliga att konvertera till solvär­
me, dvs 20 % av gruppcentralerna är tänkbara.
För att kunna göra en statistiskt säkerställd be­
dömning om hur mänga gruppcentraler lämpliga för 
solvärme som finns i Sverige krävs en mer ingående 
undersökning.
Dock pekar denna studie på att en teknisk potential 
bör vara maximalt 20 % av det totala antalet block­
centraler (ca 250 st centraler) med energiförbruk­
ning motsvarande 600 m3 eller mer och som inte är 
anslutna till fjärrvärme. Potentialen blir därmed 
maximalt c:a 50 st centraler. En grov uppskattning 
visar att detta motsvarar omkring 0,5 TWh värme per 




Möjligheterna för introduktion av storskalig sol­
värme i fjärrvärmesystem bestäms slutligen av sol­
värmens ekonomiska möjligheter jämfört med andra 
system. I Byggforskningsrådets rapport R104:1988 
Säsongslagrad solvärme i Kungälv, finns utförliga 
ekonomiska beräkningar av kostnaderna för ett sol­
värmesystem i stor skala. Solsystemet planeras bli 
kopplat till ett fjärrvärmesystem med ett värmebe­
hov om ca 22 MW. I rapporten har även beräkningar 
gjorts för andra värmesystem som alternativ till 
solvärme, bl a naturgas och kraftvärme.
Ekonomi och känslighetsanalvs
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Figur 8: Nyttiggjord värme och anläggnigskostnad 
för solvärmeanläggningar. Kostnader i 1985 års 
prisnivå. Källa: BFR, G16:1987.
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Kostnadsförändringar för solfångarfält beräknas ske 
och får stor betydelse för solvärmens totalekonomi. 
Investeringskostnader för solfångarfält utgör med 
dagens priser den största delen av total investe­
ring för en solproduktionsanläggning.
Beräkningarna för Kungälvsprojektet utgår från en 
solfångarkostnad som är 1 115 kr/mI 2 solfångaryta i 
1988 års prisnivå. I denna kostnad är alla kost­
nader för solfångarfältet inräknade. Kostnaden 
utgör 53 % av total anläggningskostnad för solvär­
mesystemet oräknat kostnader för markköp. En be­
räkning av total årskostnad vid 4 % (6 %) real­
ränta, visar att energikostnaden blir 0,42 kr/kWh 
(0,48) producerad värme när alla kostnader för 
solvärmesystemet inräknats. Ett fjärrvärmesystem 
baserat på naturgas har beräknats ge en energikost­
nad på 0,28 kr/kWh (0,31). Naturgassystem som om­
fattar naturgasdistribution blir billigare, ca 25 
öre/kWh (uppgift vid 6 % realränta saknas).
Synpunkter har framförts om möjligheterna att kunna 
sänka kostnaden vid tillverkning av den aktuella 
typen av solfångarmoduler. I rapporten om Kungälv 
redovisas kostnaden 700 kr/m2 solfångaryta dvs 
63 % av beräknad kostnad som en möjlighet.
En beräkning av totalkostnaden för ett solvärme­
system med samma beräkningsmetod som använts i 
Kungälvsrapporten och kostnaden 700 kr/m2 sol­
fångaryta, ger energikostnaden 0,35 kr/kWh. För 
att komma ned till 0,28 kr/kWh som gäller för na­
turgasalternativet, behöver kostnaden sänkas till 
24 % av beräknad solfångarkostnad eller ca 270 
kr/m2 solfångaryta. (Vid 6 % realränta behöver 
kostnaden sänkas ytterligare.)
Som jämförelse bör man här påpeka att av beräknad 
kostnad (1 115 kr/m2) för solfångarfälten, så utgör 
kostnaden för solfångarmoduler och stativ ca 
690 kr/m2, övriga kostnader gäller fundament, mark­
beredning och liknande. En kostnadssänkning till 
270 kr/m2 förefaller därför orealistisk. För att 
solvärmealternativet skall vara konkurrenskraftigt 
gentemot naturgasalternativet krävs prestandaför­
bättringar för bättre ekonomi i solalternativet och 
miljöavgifter eller annat som gör naturgas mindre 
fördelaktig.
I kommuner som inte kan förväntas få naturgas kan
det vara mer riktigt att jämföra med fastbränsle­
alternativ, t ex flis kombinerat med olja. I Kung­
älvsrapporten har totalt energipris beräknats till
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32 öre/kWh för flis/torv. I ett sådant fall krävs 
en prissänkning på solfångarsystemet till ca 40 % 
av beräknad kostnad för solfångarfältet eller 
450 kr/m2. Även denna kostnad förefaller orealis­
tisk men här kan naturligtvis miljöavgifter 
få större betydelse än i naturgasfallet.
Känsliqhetsanalvs med hänsyn till miljöavgifter
För närvarande pågår utredning av möjligheter att 
använda miljöavgifter. I skrivande stund har inga 
beslut fattats annat än skärpta miljökrav bl a vad 
gäller svavelutsläpp (gäller från årsskiftet 
1988/89). Miljöavgiftsutredningen har just lämnat 
sitt delbetänkande beträffande svavel- och klor- 
utsläpp.
Med hänsyn till pågående diskussioner redovisas här 
några räkneexempel med nuvärdesberäkningar för att 
belysa hur investeringar kan värderas hos ett kom­
munalt energiverk:
Utgångspunkten är ett fjärrvärmesystem med samma 
värmebehov som i Kungälv, dvs 22 MW. Tre alterna­
tiva produktinsanläggningar beräknas. I solvärme­
faktor utnyttjas kostnadsuppgifterna i BFRs rapport 
om Kungälv, R104:1988. En kostnadspost har lagts 
till och gäller markköp. Kostnaden för mark har 
antagits till 14 Mkr i 1988 års prisnivå (ca 
50 kr/m2 markyta).
Prognos för naturgaspriset har hämtats från Statens 
energiverk och ger en realprishöjning med 1 % per 
år de närmaste 15 åren.
Antagen ränta är 11,5 % och inflation 5 %.
Kostnader för fjärrvärmedistribution från produk- 
tionsanläggningen ingår ej i kalkylerna.
Alternativ 1
Solvärme med säsongslager och naturgas som spets­
värme. Kostnad för solfångarfält 1 115 kr/m2 
solfångaryta.
Alternativ 2




Naturgäsanslutning för vattenbaserad värmedistri­
bution. (Alternativ "100 % naturgas" i rapport 
R104: 1988.)
Beräkningsresultat
Resultaten av beräkningarna visar:
Alternativ Nuvärde av kostnader 1991-2006
 1988 års prisnivå (Mkrl
la 1 115 kr/m2 239
2a 700 kr/m2 189
3a Naturgas 97
Energikostnader i öre/kWh har beräknats för perio­
den 1991 till 2006. Kostnaden omfattar total års­
kostnad i respektive års penningvärde. Energikost­








Alt 1: SOL + Alt 2: SOL O Alt 3: NATURGAS
Figur 9: Energikostnad för tre alternativ. Natur­
gaskostnad enligt Statens Energiverks prognoser.
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En beräkning har även gjorts med en antagen miljö­
avgift på 10 öre/kWh producerad värme.
Alternativ Nuvärde av kostnader 1991-2006
 1988 års prisnivå CMkr)
lb 1 115 kr/m2 247
2b 700 kr/m2 197
3b Naturgas 129
Beräkning av energikostnaden totalt för fallet med 
miljöavgifter framgår av figur 10. Observera att 
miljöavgiften antas vara fast och inte räknas upp 
respektive år i detta exempel.
ENERGIKOSTNAD I ÖRE/KWH
Figur 10: Energikostnad för tre alternativ. 
Miljöavgift med 10 öre/kWh antagen för naturgas.
Av bilaga 4 redovisas i ett diagram resultatet av 
nuvärdesberäkningarna ovan.
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Beräkningar har också utförts som behandlar ett 
alternativ 2c, där prestandaförbättrande åtgärder 
har genomförts så att solfångarnas blivit effektiv­
are jämfört med dagens teknik. (Se avsnitt 3.3 ovan 
om teknikutvecklingsläge.) Här har vi räknat med 
att solfångarna förbättras så att solfångarytan kan 
minskas med 20 % jämfört med alternativ 2b ovan 
samtidigt som miljöavgifter belastar bränsle­
användningen som ovan med 10 öre/kWh.
Beräkningsresultatet med energikostnad för 
alternativ 2c och refernsalternativet 3b med 
naturgas, framgår i nedanstående figur 11.





1991 1996 2 00 1 2006
AR
□ Alt 2c SOL + Att 3b NATURGAS
Figur 11: Energikostnad för alternativ 2c; sol- 
fångare med förbättrad prestanda och naturgas för 
spetsvärme samt alternativ 3b; naturgas. Miljöav­
gifter med 10 öre/kWh antagen för naturgas.
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7.2 Blockcentraler
För stora blockcentralsystem beräknas ungefär samma 
solvärmelösningar bli tillämpbara som i fjärrvärme­
system. Därför gäller samma ekonomiska resonemang 
för blockcentraler som ovan.
I de fallstudier för blockcentraler som redovisats 
i denna rapport förefaller förutsättningarna vara 
mer gynnsamma för solvärme än för fjärrvärmeanlägg­
ningar. Idag finns det få stora blockcentraler i 
Sverige med så stora värmebehov att säsongslagring 
typ Kungälvprojektet med bergrum kan bli aktuell. 
Ekonomiskt sett bör stora blockcentraler vara jäm­
förbara med fjärrvärmenät. Som nämnts ovan pågår 
teknikutveckling för att hitta lämpliga systemlös­
ningar för mindre blockcentraler.
Fallstudierna visar på låga temperaturer i vissa 
distributionsnät vilket kan medföra något mer gynn­




8.1 Tekniska förutsättningar för solvärme
Idag saknas en aktuell bedömning av solvärmepoten­
tialen i Sverige. Rapporten behandlar solsystem på 
10-15 års sikt med inriktning på fjärrvärme och 
blockcentraler där värmebehovet överstiger 2 MW. 
Utgångspunkten är tillämpning av stora solvärme­
system med säsongslager och drift utan värmepump.
Fallstudien visar att 40 % av besökta energiverk 
(utan hänsyn till personalens intresse) skulle 
kunna vara aktuella för solvärme med hänsyn till 
dagens tekniska förutsättningar. Underlaget är 
fallstudier och har så begränsad omfattning att 
nationella slutsatser inte kan göras på statistiskt 
säkra grunder. Antas ändå att samma förhållnade 
råder för övriga orter blir solvärmepotentialen 
(bruttopotential) i Sverige ca 6 TWh per år.
En viktig begränsande faktor för solvärmens möj­
ligheter i fjärrvärmesystem, är de omfattande in­
vesteringar som gjorts i fastbränsleanläggningar 
under 80-talet.
Kraftigt minskat antal blockcentraler och på samma 
sätt som hos energiverk, en kraftigt minskad olje- 
användning, har påverkat blockcentralernas energi­
användning kraftigt under 1980-talet.
Fallstudier i 6 st anläggningar har för blockcen­
traler inriktats på enkätsvar där de tekniska för­
utsättningarna bedömts vara goda. Ca 50 st grupp­
centraler med energianvändning motsvarande 600 m3 
per år eller mer, har bedömts maximalt vara möjliga 
eller lämpliga för solvärme i Sverige. En grov 
uppskattning visar att högst 0,5 TWh per år därmed 
skulle kunna ersättas med solvärme.
8.2 Ekonomi med hänsyn till energipriser m m
Investeringskostnader för ett solfångarfält utgör 
mer än hälften av total anläggningskostnad för ett 
solvärmesystem och har därmed stor inverkan på 
solvärmens lönsamhet. Erfarenheter från genomförda 
svenska solprojekt visar att kostnaden för solfång­
arna minskat under 80-talet och kan förmodas min­
skas ytterligare.
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solvärme och naturgas för värmeproduktion jämförts 
i några beräkningsexempel. Nuvärden och energikost­
nad har beräknats för att belysa hur investeringar 
kan värderas hos ett kommunalt energiverk. Statens 
energiveks prisprognoser för naturgas har legat 
till grund för beräkningarna.
Beräkningarna visar att solvärme ger sämre ekonomi 
än naturgas. Känslighetsanalys visar att kraftiga 
miljöavgifter och kraftigt sänkta kostnader för 
solfångare, eller motsvarande kostnadsförändringar, 
krävs för att solvärmealternativets kostnader skall 
närma sig naturgasalternativet.
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Bilaga 1
Sid 1 (3)
FÖRBRÄNNING AV BRÄNSLEFLIS 1987
Medlemsverk Flismängd för produktion av 
värme
GWh
Medlemsverk Flismängd för produktion av 
värme
GWh
ARBOGA 21 LYCKSELE 35
AVESTA 7 MJÖLBY 49
BODEN 95 MÖLNDAL 2
BOLLNÄS 49 NYKÖPING 1
BORLÄNGE 43 PITEÅ 2
BORÄS 350 RAGUNDA 2
BRÄCKE 1 RÄTTVIK 27
DALAM IUÖ 104 SANDVIKEN 9
DREFVIKEN 33 SKARABORG 88
EKSJÖ 86 SKELLEFTEÅ 18
ENKÖPING 68 SOLLEFTEÅ 15
ESKILSTUNA 205 STRÖMSUND 4
FAGERSTA 8 SUNDSVALL 55
FALKENBERG 22 SURAHAMMAR 6
FALKÖPING 43 SVENUUNGA 26
GRÄSTORP 8 SÄTER 32
GÄLLIVARE 2 TRANÅS 79
HAMMARÖ 6 UDDEVALLA 20
HUDIKSVALL 2 UMEÅ 99
HULTSFRED 41 UPPSALA 53
HÄRJEDALEN 2 VAGGERYD 9
HÄRNÖSAND 26 VILHELMINA 41
HÄSSLEHOLM 42 VIMMERBY 51
JOKKMOKK 36 VÄSTERVIK 145
JÖNKÖPING 15 VÄXJÖ 296
KALMAR 13 ÅSELE 4
KARLSKOGA 1 ÄLMHULT 18
KIRUNA 55 ÄLVSBYN 26
KRAMFORS 16 ÄNGELHOLM 21
LANDSKRONA 30 ÖRKELUUNGA 19
LIDKÖPING 73 ÖSTERSUND 200
LINKÖPING 337 ÖVERKALIX 1
LJUNGBY 35 SAMTLIGA
LJUSDAL 21 MEDLEMSVERK 3361
LULEÅ 12
FÖRBRÄNNING AV AVFALL 1987
Medlemsverk Avfallsmängd för produktion av 
värme
GWh
Medlemsverk Avfallsmängd för produktion av 
värme
GWh
AVESTA 74 LIDKÖPING 25
BOLLNÄS 54 LINKÖPING 466
BORLÄNGE 34 MALMÖ 555
BORÅS 93 SKARABORG 1
DALAMILJÖ 35 STOCKHOLM 397
EKSJÖ 6 SUNDSVALL 21
GÖTEBORG 788 TROLLHÄTTAN 34
HALMSTAD 169 UMEÅ 208
KARLSKOGA 71 UPPSALA 674
KARLSTAD 135 VÄSTERVIK 42
KIRUNA 15 SAMTLIGA
KÖPING 130 MEDLEMSVERK 4037
Källa: Svenska värmeverksföreningen. Statistik 1987
Bilaga 1 
Sid 2 (3)
FÖRBRÄNNING AV TORV 1987
Medlemsverk Torvmängd för produktion av 
värme
GWh
Medlemsverk Torvmängd för produktion av 
värme
GWh
AVESTA 24 SKELLEFTEÅ 96
BODEN 121 SOLLEFTEÅ 3
BORAS 16 STRÖMSUND 20
BRÄCKE 12 SUNDSVALL 49
FAGERSTA 39 SURAHAMMAR 23
GÄLLIVARE 107 SVENUUNGA 11
HUDIKSVALL 124 SÄTER 2
HÄRJEDALEN 2 UDDEVALLA 74
HÄRNÖSAND 31 UMEA 75
HÄSSLEHOLM 5 UPPSALA 18
KARLSKOGA 118 VAGGERYD 9
KIRUNA 64 VILHELMINA 7
KRAMFORS 15 VÄXJÖ 115
LIDKÖPING 33 ASELE 15
LJUNGBY 2 ÄLMHULT 6
LJUSDAL 25 ÄNGELHOLM 87
LYCKSELE 2 ÖSTERSUND 94
MJÖLBY 4 ÖVERKALIX 7
RÄTTVIK 5 SAMTLIGA
SANDVIKEN 125 MEDLEMSVERK 1588
INDUSTRIELL SPILLVÄRME 1987
Medlemsverk Mottagen spillvärme 
GWh
Medlemsverk Mottagen spillvärme 
GWh
ALE 25 PITEA 84
BURLÖV 20 SKELLEFTEÅ 3
FAGERSTA 9 SKINNSKATTEBERG 7
GOTLAND 13 SKÖVDE 10
GÄVLE 287 SMEDJEBACKEN 2
GÖTEBORG 582 STAFFANSTORP 2
HALMSTAD 19 STOCKHOLM 20
HELSINGBORG 424 SUNDSVALL 103
HOFORS 41 SÄTER 0
HÄSSLEHOLM 3 SÖDERTÄLJE 32
JÄRFÄLLA 1 TIMRA 22
KUMLA 48 VÄNERSBORG 92
KÖPING 121 VÄSTERÅS 18
LANDSKRONA 116 ÖSTERSUND 4
MALMÖ 110 SAMTLIGA




Medlemsverk Produktion av värme från 
värmepump
GWh
Medlemsverk Produktion av värme från 
värmepump
GWh
ALE 5 PITEA 1
BORLÄNGE 234 RAGUNDA 1
BORÄS 36 ROSLAGSENERGI 20
ESKILSTUNA 198 SALA 26
ESLÖV 33 SANDVIKEN 95
GOTLAND 39 SMEDJEBACKEN 11
GÄVLE 168 SOLNA 598
GÖTEBORG 627 STENUNGSUND 40
HALMSTAD 6 STOCKHOLM 1988
HOFORS 23 SÖDERHAMN 39
JÄRFÄLLA 159 TIERP 9
KALMAR 65 TIMRA 32
KARLSHAMN 3 TROLLHÄTTAN 54
KARLSTAD 73 UMEA 168
KLIPPAN 10 UPPLANDS-VÄSBY 150
KUNGSBCKA 27 UPPSALA 169
LERUM 6 VALLENTUNA 29
LIDINGÖ 74 VÄNNÄS 19
LILLA EDET 6 VÄSTERBERGSLAGEN 7
LINDESBERG 32 VÄSTERAS 95
LJUSNARSBERG 5 ÖREBRO 243
LOMMA 14 ÖRNSKÖLDSVIK 98
LUND 387 ÖSTERSUND 61
MALMÖ 321 SAMTLIGA
MUNKFORS 17 MEDLEMSVERK 6557
PERSTORP 32
FÖRBRÄNNING AV KOL 1987
Medlemsverk Kolmängd för produktion av 
värme el
GWh
Medlemsverk Kolmängd för produktion av 
värme el
GWh
AVESTA 13, MÖLNDAL 146
BORAS 124 108 NORRKÖPING 1252 462
DREFVIKEN 37 NYKÖPING 315
ENKÖPING 66 SALA 88
GÖTEBORG 625 33 SKELLEFTEÅ 4
HALLSBERG 9 3 STOCKHOLM 865 253
HALLSTAHAMMAR 59 SUNDBYBERG 12
HELSINGBORG 661 293 SÖDERTÄLJE 810
JÖNKÖPING 407 9 SÖDERTÖRN 1118
KALMAR 206 UDDEVALLA 66
KARLSKOGA 217 UPPSALA 791 311
KATRINEHOLM 200 VÄSTERÄS 1718 688
LANDSKRONA 47 ÖREBRO 434 35
LINKÖPING 294 48 ÖSTERSUND 15
LUND 40 SAMTLIGA
MALMÖ 1087 MEDLEMSVERK 11725 2242
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B Tillgängliga markytor för solfångare
Allmänt tillgång på ledig markyta: __ god __ mindre god
Ett nyckeltal är ca 15 m2 markyta per kW ansluten värme­
last. Uppskatta tillgänglig markytan för a och b.
a) vid produktionsanläggning: ______ m2 markyta
b) vid huvudledning: ______ m2 markyta
C Geologiska förutsättningar för säsonqslaqer
Ange ett närliggande lageralternativ förutom berglager, för 
a respektive b. (Primärt avses här lager i djup lera, 
sjösediment, grusås eller liknande.)
a) vid produktionsanläggning:
Lagertyp: ________________________  Avstånd: ____ km
b) vid huvudledning:
Lagertyp: ________________________  Avstånd: ____ km
D Temperaturnivå i fiärrvärmenätet
- Årskurva? Bifoga gärna mätdata eller driftdata.
Maxlast (vinter)?: fram _____  grC retur _____ grC
Låglast (sommar)?: fram _____  grC retur _____ grC
E Intresse för solvärmeprojekt?
__ stort __ medel __ svagt __ obefintligt
Motivera svaret: _________ ____
Energiverk: _________________________________




Följande 5 centraler anses som lämpliga eller möjliga att inom 10 
till 15 år konverteras till solvärme.
Nr Centralens namn Ort Kommentar
503 Tullinge flygplats Tullinge Ombyggnad till 2- 
vägsventiler i 
undercentralen behövs.
506 Vallskoga Tierp Mycket lämlig, lerlager
851 Skyttevägen Gustavsberg Lämplig då deponigasen är 
slut om 10 till 15 år
854 Oxelvägen Älta-Stensö Ev. höga markkostnader
993 Kallinge Ronneby Ombyggnad till 2- 
vägsventiler i 
undercentralen behövs
Föjande 2 centraler bedöms som mindre lämpliga
Nr Centralens namn Ort Kommentar
701 Dj urgårdsplatån Kristinehamn Olämpliga temperaturer, 
pelletspanna som ev åter 
kan tas i drift,
991 Sturups flygplats Sturup
värmepumpar
Lämplig mark är antingen 
kulturmärkt eller
stadsplanelagd, ev gas 
introduktion
Föjande 2 centraler bedöms som olämpliga 
Nr Centralens namn Ort Kommentar
227 Utövägen Orminge Olämpliga temperaturer
pga ångleverans 
gasintroduktion planeras




Föjande 2 centraler bedöms som olämpliga pga att de ligger inne i 
eller i närheten av en storstad med ingen marktillgång eller 
alltför dyr mark.
Nr Centralens namn Ort Kommentar
40 Uddevalla sjukhus Uddevalla Ingen mark
955 Rudalen Göteborg Ingen mark
956 Angered Göteborg För dyr mark
991 Statens Bakteriella 
Labratorium Stockholm

























Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 890333-2 











Cirkapris: 43 kr exkl moms
